
Byggherre Felles

J Laboratoriemedisin - NSA

Forskningsparken

Dato/tid: Lokasjon:

24.11.2023 08:30

Ansvarlig Klassifiseringskode

Ralf Kristensen

Beskrivelse Neste møte i serien

Møte 3, pulje 1 medvirkning funksjonsprosjektet

Agenda

001 Agenda

- Velkommen – presentasjon av deltagere i møte v/fagkoordinator
- Hensikt og mål med møte v/fagkoordinator
- Gjennomgang av funksjonsplan med status på innspill fra møte 2 (flyt) v/ARK
- Tilbakemeldinger fra medvirkningsgruppen v/gruppeleder OUS
   - For rom som tidligere ikke er medvirket på (kvalitetssikring av romskisse,
romfunksjonsprogram, utstyrsliste og spørsmål)
   - Verifisering av innspill til rom som har vært behandlet i tidligere medvirkningsmøter
- Oppsummering (punkter til arbeidslogg) v/HSØ PO 
- Veien videre
- Eventuelt
WFL-49320: Møte 03 pulje 1 - J Laboratoriemedisin - NSA

002 Deltagere

Ved vedlagte liste over deltagere i medvirkningsmøtet.

Deltagerliste gr. J Lab NSA møte 3.pdf

003 Generelt

Prøvetaking:
4 av prøvetakingsrommene har fått stellebord.
Håndvaskene er flyttet, medfører at ikke alle rommene blir universelt utformet, men
tilstrekkelig antall rom ivaretar dette slik at forskriftene blir ivaretatt.

Det ønskes flere stoler i ventesonen.
Det ønskes veskeskap i pauserommet - dette er lagt inn i standardrommet.

Oppdateringer i plan 2 etter innspill fra medvirkningsmøte 2:
- Korridorbredde er økt
- 2 toaletter er flyttet opp til prøvemottaket
- Laboratorium, utprøving (10.01.003) og lager, forbruksvarer (10.01.040) har byttet
plass
- Verkstedet til MTA er flyttet til ytterkant av avdelingen
- Veskeskapene er flyttet til nisje ved toaletter. Det jobbes videre med å detaljere
plassering av veskeskap

Medvirkningsgruppen kom med følgende kommentarer:
- Ønskes glassfelt mellom korridor og rom på nedsiden av denne
- Det ønskes en dør nederst i korridoren (80.06.058) til venstre - tas også opp etter
leverandørkonferansen analysehall
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- Kopirommet ønskes byttet med WC, HC for å få det mer sentralt plassert. - det
gjøres en overordnet gjennomgang av kopirom i hele sykehuset - følges opp av FK
- Viktig med tilstrekkelig stikkontakter i alle laboratoriene. Det vil komme en del
småutstyr i tillegg som krever strøm.

07 des 2023 Ralf Kristensen frist:  15 des 2023

PO vurderer plassering av håndvask opp mot krav om universell utforming.

004 10.02.022 Prøvetaking

21 nov 2023 Trine Karlstad frist:  01 des 2023

07 des 2023

For flyten bør stellebord stå på samme side som servanten. Dette er vanskelig dersom
man skal ivareta krav fra smittevern om avstand mellom servant og stellebord. Det er
ønske om stellebord på 2 rom til (10.02.007 og 10.02.014) (Ralf Kristensen)

005 10.02.023 Laboratorium, prøvetaking

21 nov 2023 Trine Karlstad frist:  01 des 2023

24 nov 2023

Gruppen har skissert en ny løsning på innredning av rommet. Det ønskes mest mulig
overskap. Underskap der dette er mulig. (Elisabeth Gudmundsen)

006 10.01.001 Laboratorium, akuttmottak

21 nov 2023 Trine Karlstad frist:  01 des 2023

24 nov 2023

Gruppen har skissert en ny løsning på innredning av rommet. (Elisabeth Gudmundsen)

24 nov 2023 Trine Karlstad frist:  01 des 2023

Behov for nøddusj og evt plassering av denne avklares med akuttmottak-gruppen. Dette er
ikke et behov for lab.

29 nov 2023

Akuttfunksjoner har ikke behov for nøddusj, avklart med medvirkningsgruppen. (Trine
Karlstad)

007 10.01.004 Laboratorium, mikrobiologi

Det ønskes vindusfelt mot korridor.
Gasstilkobling til inkubator bør være på siden av utstyret, ikke bak eller over.
Legger inn generiske artikler for PCR.
Det ønskes glass i skapdører.

21 nov 2023 Trine Karlstad frist:  01 des 2023

24 nov 2023

Gruppen har kommentert skisse, utstyrsliste og RFP. Ønsker å fjerne kummen i enden
av den ene lab-øyen. Ønsker U-form på lab-benken - lab-benk også mot vindu.
(Elisabeth Gudmundsen)

008 10.01.056 Laboratorium, mikroskopi

Fjerne underskap. Erstatte hyller med overskap
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21 nov 2023 Trine Karlstad frist:  01 des 2023

27 nov 2023

Gruppen har kommentert skisse, utstyrsliste og RFP.  (Ralf Kristensen)

009 10.01.059 Laboratorium, instrumentrom

Underskap for oppbevaring.

21 nov 2023 Trine Karlstad frist:  01 des 2023

27 nov 2023

Gruppen har kommentert skisse, utstyrsliste og RFP.  (Ralf Kristensen)

010 10.01.005 Laboratorium, patologi

Gjennomstikkskapene må være brede nok til 80 cm bakker. Bruke skisser fra
prosjektet i Drammen.
Ultrasafe - Hege sjekker funksjonalitet - kan den tappe på små glass og fylle på
bøtter?
Ultrafryser ønskes flyttet til en vegg/hjørne.
Makrobenker skal inneholde PC. Inntransport av makrobenker må ivaretas i
inntransportplanen.

RIV og RUT tar en befaring på patologi for å se på dagens løsning og diskutere mulige
løsninger.
2023.05.11 Tilbakemeldinger lab NSA mvg1 PAT nye Aker AKM -HK-NE
5.6.23.xlsx

PrestoCHILL-Catalog. Nedfrysning.pdf

PRESTO-PRO-CAT382EN. Fargemodul frys.pdf

Q-stain presentasjon.pdf

21 nov 2023 Trine Karlstad frist:  01 des 2023

24 nov 2023

Gruppen har gjennomgått og kommentert skisse, utstyrsliste og RFP (Elisabeth
Gudmundsen)

21 nov 2023 Trine Karlstad frist:  15 des 2023

 RIV og RUT tar en befaring til patologi for å se hvordan man jobber og for å avklare behovet.
Ser samtidig på bestykning av makrobenkene.

06 des 2023

Befaring planlagt fredag 8.12.2023 kl. 10-12 (Trine Karlstad)

24 nov 2023 Trine Karlstad frist:  01 des 2023

Informasjon om type/fabrikat på fargemaskin oversendes

29 nov 2023

Fargemodulene PAT ønsker å bruke er Q-stain og Presto-pro. Videre Presto Chill
nedfrysningsmodul. Alt skal brukes i forbindelse med frysesnitt. Se vedlegg (Trine
Karlstad)

011 10.01.035 Utlevering, blod

Sentrifuger i instrumentrommet (060) utgår. 
Det ønskes overskap med glassdører over begge lab-øyene

21 nov 2023 Trine Karlstad frist:  01 des 2023

24 nov 2023

Gruppen har gjennomgått og kommentert skisse, utstyrsliste og RFP (Elisabeth
Gudmundsen)

012 10.01.037 Vaskerom

Lengre benkeplate.
Nøddusjen flyttes inn i vaskerommet. Fylles med lab-benker og overskap
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Nøddusjen flyttes inn i vaskerommet. Fylles med lab-benker og overskap

21 nov 2023 Trine Karlstad frist:  01 des 2023

24 nov 2023

Gruppen har gjennomgått og kommentert skisse, utstyrsliste og RFP (Elisabeth
Gudmundsen)

013 10.01.038 Lager, forbruksvarer

Hyllene må være dype og stabile - blir ivaretatt av det som er programmert

21 nov 2023 Trine Karlstad frist:  01 des 2023

24 nov 2023

Gruppen har gjennomgått og kommentert skisse, utstyrsliste og RFP (Elisabeth
Gudmundsen)

014 10.01.039 Lager, forbruksvarer

Kjølevegg - løse traller med hyller.
Det er tegnet inn så mange kjøleskap/frysere det er plass til.
2023.11.24 labmedisin-excelliste  v4.xlsx

21 nov 2023 Trine Karlstad frist:  01 des 2023

24 nov 2023

Gruppen har gjennomgått og kommentert skisse, utstyrsliste og RFP (Elisabeth
Gudmundsen)

24 nov 2023 Trine Karlstad frist:  01 des 2023

Gruppen avklarer hvor kjøl/frys som ikke har fått plass på dette rommet kan plasseres

06 des 2023

KLM har gjort en ny gjennomgang av kjøle- og fryseskapsbehovet til lagerrom
10.01.039. De har nedjustert antall single enheter, og bedt om at noen plasseres i
prøvemottak og analysehall. I tillegg utvidet kjøleveggen litt for å ta høyde for redusert
antall kjøleskap. Se fane 10.01.039 i vedlagte excel-ark som også inkluderer en skisse
av ønskede justeringer i rommet. (Trine Karlstad)

015 10.01.040 Lager, forbruksvarer

Mangler nitrogentank på skissen.

21 nov 2023 Trine Karlstad frist:  01 des 2023

24 nov 2023

Gruppen har gjennomgått og kommentert skisse, utstyrsliste og RFP (Elisabeth
Gudmundsen)

016 10.01.054 Kontorområde

Programstyret i OUS har vedtatt at det skal være tomannskontorer i stedet for
enmannskontorer.
Det er manko på 2 plasser i cellekontor i forhold til innmeldt behov. ARK vurderer
muligheter for å få inn de manglende plassene samtidig som forskriftskrav er ivaretatt.
Dette gjelder generelt for kontorområdene.
Medvirkningsgruppen er bekymret for kontorituasjonen for lab. Legegruppen er
skeptisk til 2-mannskontor, men dette er bedre enn å sitte i kontorlandskap.
Det ønskes ikke et møtebord i kontorområdene. Skapene bør stå mellom
kontorplassene. Det bør være skjerming mellom arbeidsplassene. Oppbevaring av
personlige saker må ivaretas for de som ikke har faste plasser.

Booking av kontorplasser diskuteres i kontorgruppen. 
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21 nov 2023 Trine Karlstad frist:  01 des 2023

24 nov 2023

Gruppen har gjennomgått og kommentert skisse, utstyrsliste og RFP (Elisabeth
Gudmundsen)

24 nov 2023 Sigrid Rossebø Hansen frist:  15 des 2023

ARK gjør en KS av at arealet tilfredsstiller forskriftskrav til areal. Det gjøres en vurdering av om
det er mulig å ha 3 arbeidsplasser i bredden samtidig som dagslyskravet ivaretas.

06 des 2023

Forslag til ny løsning er tegnet inn i modell, se vedlagt skisse. dRofus må oppdateres.
 (Sigrid Rossebø Hansen)

017 10.01.055 Kontorområde

Se 10.01.054.

21 nov 2023 Trine Karlstad frist:  01 des 2023

24 nov 2023

Gruppen har gjennomgått og kommentert skisse, utstyrsliste og RFP (Elisabeth
Gudmundsen)

018 Veien videre

Det gjøres en vurdering av om det skal gjennomføres et fjerde møte.

019 Eventuelt

020 Tilbakemelding OUS

Arbeidslogg Møte 2 Gruppe J - Kommentarer KRB.pdf

mote-3-gruppe-j-laboratoriemedisin-nye-aker.pdf

rfp-laboratoriemedisin-nye-aker.pdf

2023.11.24 labmedisin-excelliste  v4.xlsx

Eksterne deltagere (avhuket = tilstede)

,
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Medvirkning funksjonsprosjektet

ARH/0000 - Byggherre Felles

Møte 03 pulje 1 - J Laboratoriemedisin - NSA

Møte 03 pulje 1 - J Laboratoriemedisin - NSA

Sak ID:

49320

Alvorlighetsgrad

4 - Medium

Opprettet/rapportert av:

Ralf Kristensen

Opprettet

30.10.2023 12:46:40

Category: J - Laboratoriemedisin

Agenda medvirkningsmøte 3.pdf

Underlag og godkjenning Completed by Ralf Kristensen, 2023-11-10 09:24

Underlaget til medvirkningsmøte 3 er lastet opp og klart til distribusjon til medvirkningsgruppen.

Ralf Kristensen 2023-10-30 11:55

PG laster opp underlag til møtet

Completed By: Silje Gohn 2023-11-10 07:08

Completed Comment: PG laster opp underlag til møtet

Ralf Kristensen 2023-10-30 11:55

RUT laster opp underlag til møtet

Completed By: Stine Louise Johannsessen 2023-11-10 09:23

Completed Comment: RUT laster opp underlag til møtet

Ralf Kristensen 2023-10-30 11:56

PO laster opp agenda til møtet.

Completed By: Ralf Kristensen 2023-11-09 07:13

Completed Comment: PO laster opp agenda til møtet.

Stine Louise Johannsessen - 2023-11-10 09:20

Stine Louise Johannsessen - 2023-11-10 09:20

Silje Gohn - 2023-11-10 07:05

Ingeborg Sand - 2023-11-07 18:49

Ralf Kristensen - 2023-10-30 11:56

PO laster opp agenda til møtet.

Ralf Kristensen - 2023-10-30 11:55

PG laster opp underlag til møtet

Ralf Kristensen - 2023-10-30 11:55

RUT laster opp underlag til møtet
ARH Tilbakemelding utstyr møte 3.pdf

NSA - M3 - J - LABORATORIEMEDISIN.pdf

RFP - Laboratoriemedisin, NSA.pdf

Laboratoriemedisin NSA, spørsmål og utstyrsliste_PO.xlsx

Nye OUS kvitterer mottak Completed by Elise Emilsen Bakke, 2023-11-10 09:57

Arbeidslogg er distribuert til deltakere fra OUS.

Steg 3 - Arbeidslogg

Delt med

9001 - Rådgiver utstyr
8201 - Prosjektering NSA
8202 - Prosjektering NRH
0201 - Oslo universitetssykehus HF
0000 - Byggherre Felles

Abonnenter:

Silje Gohn
Ole Eskil Simonsen
Ralf Kristensen
Kristin Louise Borch
Trine Karlstad
Elise Emilsen BakkeSkrevet ut av Ralf Kristensen, 07.12.2023 08:40:40+01:00:00. (ID:arpt_Workflow_Item)

Filter: ID=49320

1/2

Agendapunkt: 001 - Agenda

https://sykehusbygg.omega365.com/workflow-item?ID=49320
https://sykehusbygg.omega365.com/file/download/workflow-item/dsFiles/EAAFB495-FEDA-465F-8C9F-E027A99AE108
https://sykehusbygg.omega365.com/file/download/workflow-item/dsFiles/C8397327-8556-4360-BCF8-0CFF8CADFEEE
https://sykehusbygg.omega365.com/file/download/workflow-item/dsFiles/FD33E5E3-2431-4DFA-888D-BFBB11D949F6
https://sykehusbygg.omega365.com/file/download/workflow-item/dsFiles/EEBF8F3F-0AE6-4A02-90FA-B27ACB019497
https://sykehusbygg.omega365.com/file/download/workflow-item/dsFiles/6F2F306D-6D3E-4F15-B84B-70076F767377


Elise Emilsen Bakke
Sigrid Rossebø Hansen
Elisabeth Gudmundsen

Skrevet ut av Ralf Kristensen, 07.12.2023 08:40:40+01:00:00. (ID:arpt_Workflow_Item)

Filter: ID=49320

2/2

Agendapunkt: 001 - Agenda





Klinikk Navn Yrkesbakgrunn Rolle Tilstede
TIK Anders Johnsen Medisinsk-teknisk ingeniør Fagperson NSA x


KLM Anne Kristina Myrvold Patolog Fagperson NSA x


OSS Bente Cecilie Becker Borgen Bioingeniør/kvalitetsrådgiver Fagperson smittevern x


KLM Elin Brenna Bioingeniør Fagperson NSA x


HSØ PO Elisabeth Gudmundsen Referent NSA x


PG Guro Urdahl Rådgiver VVS NSA x


VO Hanne Norunn Sigdestad Bioingeniør Verneombud


RUT Hege Anette Myhre Utstyrsrådgiver NSA x


KLM Jan Cato Holter Lege Fagperson NSA x


VO Jan-Inge Krog Spesialbioingeniør Verneombud x


DNLF Kari Løhne Lege Tillitsvalgt x


KLM Kristin Brandal Bioingeniør Gruppeleder NSA x


NITO Ole Andreas Gresholt Bioingeniør Tillitsvalgt x


Per Oddvar Synnes Prosjektverneombud


HSØ PO Ralf Kristensen Fasilitator NSA x


PG Sigrid Rossebø Hansen Arkitekt NSA x


PG Silje Gohn Arkitekt NSA x


KLM Tonje Versvik Strand Bioingeniør Fagperson NSA x


NYE OUS Trine Karlstad Sykepleier Fagkoordinator NSA x


TIK-TNO Trine Kjellsen Utstyrskoordinator Observatør x


Gruppe J - Laboratoriemedisin






Ark1

		Prioritet		Romnummer		Romnavn		Fagområde		Ansvarlig		Kommentarer til romskisse		Svar på spørsmål til romskisse		Kommentarer til RFP		Kommentarer til utstyrsliste (i RFP)		Forklaring arbeidsflyt 1 Mottak, registrering og forsendelse		Forklaring arbeidsflyt frysesnitt og digital patologi		Forklaring arbeidsflyt biobanking

		1		10.01.005		Laboratorium, patologi		PAT		Anne Kristina		Romskissen må omarbeides for å ivareta arbeidsflyten. Arbeidsflyt 1:mottak, registrering, forsendelse. Arbeidsflyt 2: frysesnitt inkludert farfing og scannin/digital patologi. Arbeidsflyt 3:biobanking.		1. Gjenenomstikk høyskap: Plassering til ve for dør foretrekkes, hvis plass, men dette er ikke avgjørende. Skapene må være større enn 60 x 60. Må kunne romme egnede transportbokser for patologiprøver. Prøvene/kassene er tunge og må kunne løftes inn og ut av hyllene. Skapene kan derfor ikke være for høye. Forslag til størrelse b= 1000, dybde 600, høyde 1800. Prøver inn og ut må være adskilt men skapene kan stå ved siden av hverandre (godt merket med fargekode eller lignende for "inn" og "ut"). Skapene må være ventilert pga formalin.  Hyllene i skapet skal være perforert/god luft gjennomstrømning sikret. Skapene skal være gjennomsiktige/glass/pleksiglass slik at man ser prøvene.  Se på eksempler på patologi ÅS?           2.Avtrekkskap Det skal være et avtrekkskap med størrelse 1500 x 800 på ene siden av rommet (arbeidsflyt frysesnitt- ikke samme side som gjennomstikkskapene). Skal romme fargemaskin og immunfargemaskin. Skal ha hev senk. SKal ha vask og tilkoblet vann/avløp og kjemikalieavløp. Maskiner skal ikke være tilkoblet vann/avløp. På samme side av rommet skal det være et avtrekkskap type makrobenk  med størrelse 2000 x 800 for frysesnitt-vevshåndtering og romme en nedfrysingsmodul (arbeidsflyt frysesnitt- denne makrobenken kan ev. stå ut fra veggen). Skal ha kum og være tilkoblet varmt og kaldt vann. Skal ha hev senk. Nedfrysningsmodul skal ikke være tilkoblet vann/avløp. Trenger ikke tilkobling til kjemikalieavløp. På andre siden av rommet (nær gjennomstikksskapene) skal det være en avtrekksbenk med hev/senk, med størrelse 2500 x 800 for opppakking av prøver (arbeidsflyt mottak/registrering/forsendelse). Skal ha kum og være tilkoblet varmt og kaldt vann. Det skal være PC inne i benken. 3.Avtrekksbenk/makrobenk til biobanking og større frysesnittpreparater. Skal være en makrobenk av type duobenk, mål ca 2300 x 1000. Kum inne i benken, tilkoblet varmt og kaldt vann,tilkoblet ventilasjon (pga formalin), tilkoblet kjemikalieavløp (formalin, andre kjemikalier). PC, 2 skjermer, kamera og håndscanner montert i benken. Plassering ut i rommet som på tegning. Kjøl/frys kan plasseres mot makrobenkens bakside. 4.Punktavsug: Dette skal vi ikke ha. 5.Sentrifuger: Dette skal vi ikke ha. 6.Antall personer som jobber i rommet: 2-4 personer.                     7.Skal utstyr plasseres i nærhet til kum: Alle avtrekkskap/makrobenker skal ha kum (2 + 2). 8.Spesialavfall: biologisk avfall skal kastes i frittstående risikoavfallsesker, kjemikalier tømmes i kjemikalieavløp, mest hensiktmessig koblet til makrobenkene (frysesnitt og biobanking).                                       9.Er utstyret i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet: Nei. Arbeidsflyt er ikke ivaretatt (Arbeidsflyt 1: Mottak, registrering og forsendelse. Arbeidsflyt 2: Frysesnitt og digital patologi. Arbeidsflyt 3: Biobanking).  10. Kjemikalieskap (ventilert) 800 x 600 x 1800 ca) og brannskap (600 x 600 x 1200 ca). Pat trenger begge. SKal romme formalin, eosin, hematoxylin, ethanol, xylen,isopropanyl, eddiksyre. Formalin 5-10 liter. Øvrige kjemikalier små mengder. Større mengder formalin på dunker må lagres i felleslager. Krav til ventilasjon må undersøkes.                  11.Avtrekkshette: Ikke behov for dette. Vi bruker avtrekkskap/benker.  12. utstyr tilknyttet avtrekk: fargemaskin, immunfargemaskin og nedkjølingsmodul for frysesnitt skal stå i avtrekksbenk/avtrekksskap.                                 13.Type I vann: brukes ikke av PAT. 14.Tappevann og avløp: En servant,  avtrekkskap og makrobenkene skal ha tappevann og avløp. I tillegg kjemikalieavløp fra makrobenke. 15.Avløp med spesielle rensekrav: Krav til spesialavløp for kjemikalier. Formalin og andre kjemikalier PAT bruker må helles ut i spesialavløp. NB! Det må sikres at det som helles ut i spesialavløp til kjemikalietank fra alle avdelingene er kompatibelt. Hovedandelen fra PAT er formalin. Vil kunne utgjøre mellom 10-40 liter per dag. Volum avhenger av logistikk. God logistikk mht prøveforsendelse medfører mindre behov for å skifte formalin på preparatene. 16. ANNET: må ha plass til formalinsystem Ultra safe, oppbevaring av ekstra transportesker (ca 70cm x 40cm x 40cm) og en utstyrstralle. 		Beskrivelse av aktivitet: Laboratorie med P2 inneslutningsnivå. Arbeidsflyt 1: Mottak, registrering og forsendelse av patologiprøver. Arbeidsflyt 2: Frysesnitt og digital patologi. Arbeidsflyt 3: Biobanking.  Personer i rommet: 3-4 (dagtid). Heldags arbeidsplass.  Brukstid 07-17, hverdager. Utforming bygg: Ventilerte gjennomstikk-skap må være store nok til/tilpasset  transportkasser (idag L70 cm x B40 cm x H40 cm). Handsfree automatisk døråpner (biologisk smitte, større/mange gjenstander bæres). Skal være glass i dør (krav til laboratorier P2 standard). IKT: skal tilrettelegges for digital patologi (PC, scanner, kobles til sectra og LVMS). 4 PC arbeidsplasser hvorav en i den største makrobenken. 4   Vann og sanitær: må ha øyedusj i rommet (montert på vegg, berøringsfri-type og nærhet til nøddusj (formalineksponering).  Ventilasjon: GJennomstikkskap, Makrobenk, avtrekksskap,kjemi kalieavløp ogkjemikalieskap skal være koblet til ventilasjon. Det er viktig at ventilasjon ikke underdimensjoneres. Avfall: biologisk avfall og kjemikalier (formalin, xylen, eosin, hematoxylin, andre fargerester). Formalin helles med fordel i avløp til kjemikalietank hvis det er planlagt for dette på nye Aker. Behov for ordning for lagring og transport av risikoavfall.  Rengjøring: Virkon, klor. 		GBA.006.14 Arbeidsbord hev/senk - skal være 2 stykk, et d=800, b=1800, og et vanlig arbeidsbord for kontorplass d= 600 (800) b= 1200. FAC.001 Avtrekksskap: skal være 2 stk  022.039 Digital patologi 1 stk: scanner, skjerm, PC, IKT-løsning for sectra og LVMS (LIMS). 022.028 Fargemaskin 1 stk          022.030 Fremføringsmaskin PAT skal IKKE ha dette. 041.002.01 Fryseskap, laboratorium 1 stk. FAC.011 Kjemikalieskap 1 stk. GFA.006 Kjøleskap, laboratorium 1 stk. GPZ.005 Kontorstol, hovedarkkel 1 stk skal tåle lab - ikke stofftrekk. FAC.010 Makrobenk skal være 2 stk, en duobenk (større enn vanlig makrobenk) og en litt mindre for frysesnitthåndtering/nedfrysingsmodul.  022.025.03 Merkemaskin, blokker PAT skal IKKE ha dette. 025.001 Mikroskop 1 stk labmikroskop (ikke legemikroskop)  022.031.03 Mikrotom, fryse (kryostat) skal ha 2 stk. 091.007 Pakke, PC standard kontorløsning Det må være IKT punkter til 7 PC stasjoner, hvorav en standard kontor. Øvrige må ha 2 IKT punkt (scannere)   (PC registrering x 2, PC til 2 kryostater, PC digital patologi, PC makrobenk, PC vanlig kontorplass). Rommet må ha telefon. FAE.001 Punktavsug PAT skal IKKE ha dette. 022.001.01 Sentrifuge, bordmodell skal PAT IKKE ha dette. NYZ.001 Servant hovedarkkel 1 stk. 025.013 Skanner for digital patologi- se artikkel digital patologi ovenfor. RTC.005 Trådløst temperaturovervåkningssystem hvis tilgjengelig- ikke viktig for patologi. 041.004 Ultrafryser 1 stk. 022.007 Vortex mikser 1 stk. I utstyrslisten mangler: Nedfrysingsmodul for frysesnitt bordmodell  1 stk (MTU); Immunfargemaksin bordmodell 1 stk (MTU)  Formalinstystem Ultra safe 1 stk milestone (MTU), Glassprinter 1-2 stk (MTU) Etiketteprintere (IKT?) 2 stk,   Labbenk (for scanner, mikroskop, frysesnittutstyr) d= 800, b= 2000,  Arbeidsbenk til registrering spesifisert under artikkel arbeidsbenk ovenfor, Høyskap til utstyr 2 stk. Utstyrstralle 500 x 600 x 800 1 stk,  Håndscannere til PC/registrering (IKT)- 5 stk.		Prøver (formalinfiksert vev) leveres i gjennomstikkskap "inn" (24/7). Ansatt pat (dagtid 07-17)  pakker opp prøver i avtrekkskap.  Prøven registreres i LIMS og alle beholdere lappes/merkes, i avtrekksbenk eller på arbeidsbenk. Må ha 2 arbeidsstasjoner med PC (en i avtrekksbenk, en på arbeids benk) og 2 etiketteprintere (en til hver registreringsplass). Ferdigregistrerte prøver legges i transporteske i gjennomstikkskap "ut".		Prøver (ufiksert vev) leveres direkte til bioingeniør av portør/robot gjennom dør (ikke i gjennomstikk-skap). Prøven registreres i LIMS og beholdere lappes, som ved arbeidsflyt 1 (samme plass). Vevet undersøkes og beskjæres i avtrekksbenk/makrobenk for frysesnitt Større operasjonspreparater beskjæres i makrobenken. Utvalgt vevsbit fryses ned i frysemodul (står i samme avtrekksskap der beskjæringen foretas). Frossent vev snittes i fryse mikrotom. Hver kryoskap krever PC, håndscanner, glassprinter og etiketteprinter. Dette utstyret plasseres på arbeidsbenk mellom frysesmikrotomene/benk på hver side av hver kryostat. Objekglass printes ut fra glassprinter. Vevssnittet monteres på objegktglass  som legges i fargemaskin plassert i  avtrekksskap. Ev. skal noen objekglass legges i immunhistokjemimaskin (plassert i samme avtrekksskap). Fargede snitt kontrolleres i labmikroskop og scannes i scanner for digital patologi, tilkoblet PC og skjerm, plassert på arbeidsbenk. Annet utstyr som skal være på den benken? Har estimert 2 m lang benk - kortere? Frysesnittene pakkes i eske for transport til arkiv. Legges i transportkasse (gjennomstikkskap "ut").		Prøver (vesentlig større operasjonspreparater, ufiksert vev) leveres med portør/robot gjennom dør (ikke gjennomstikkskap). Prøven registreres i LIMS og beholdere lappes som i prøveflyt 1 (samme plass).   Patologiassistent/patolog   undersøker, dokumenterer og biobanker preparatet i makrobenken. Biobankmaterialet fryses ned (flytende nitrogen i små mengder) eller håndteres på annen måte i makrobenken. Plasseres i ultrafryser før videre transport til sentral biobanklager. Rest-preparatet legges i prøvebeholder/bøtte som fylles med formalin i formalinsystem ultra safe. Bøtten plasseres i transporteske i gjennomstikkskap "ut". Videre biobankarbeid (kontorarbeid) kan utføres ved kontorarbeidsplassi laboratoriet.  

		1		10.01.035		Utlevering blod		IMM		Elin

		1		10.01.037		Vaskerom 		Felles		Alle								Legg til: autoklav, ekstra vaskemaskin, ismaskin, tørkeskap, skap over benk begge sider (oppbevaring glassutstyr etc etter vask), dobbel kum

		1		10.01.058		Arbeidsrom, IKT		MBK		Tonje

		1		10.01.059		Laboratorium, instrumentrom		MIK		Jan Cato

		1		10.02.023		Laboratorium, prøvetaking		MBK		Tonje

		1		10.01.001		Laboratorium, akuttmottak		MBK		Tonje

		2		10.01.004		Laboratorium mikrobiologi		MIK		Jan Cato

		2		10.01.056		Laboratorium, mikroskopi		MIK		Jan Cato								Transportbånd fra prøvemottak, 

		2		10.01.060		Instrumentrom		IMM		Elin

		2		10.01.061		Arbeidsrom, vaktrom		MBK		Tonje

		2		10.01.003		Laboratorium, utprøving		MBK		Tonje

		2		10.01.040		Lager		Felles		Alle

		2		10.01.038		Lager, forbruksvarer		Felles		Alle

		2		10.01.039		Lager, forbruksvarer		Felles		Alle

		2		10.01.057		Lager, kjemikalier		Felles		Alle

		2		10.01.065		Kontor, patolog		PAT		Anne Kristina

		2		10.02.022		Prøvetaking Avledet		MBK		Tonje

		2		10.03.019		Laboratorium, PNA nyfødt barsel		MBK		Tonje
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Presto CHILL
The game changer in cryoembedding
for frozen sections of permanent-like quality


FOR
FATTY


TISSUES
TOO







THE PRESTO TECHNOLOGY: PrestoCHILL


Frozen Sections | Presto CHILL


The goal of frozen sections permanent-like quality can be achieved by combining the advanced cryoembedding 


technology of the Presto CHILL unit, with the performance of the PRESTO PRO automatic processor/stainer.


Human lung
20x


Human breast
40x


Human lymphnode
20 x


Human liver
40x


From fresh biospecimens to six stained frozen sections of 
permanent-like quality in less than 10 minutes.


Cutting of sections


PRESTO PRO
Automated slide’s


processing/staining
Cryoembedding
of biospecimens


Presto CHILL Your cryostat


1 MINUTE ~2 MINUTES 2-4 MINUTES







The optimal frozen section begins with an 


evenly and completely frozen tissue block in 


which, the block face to be sectioned is flat 


and includes a complete, full faced section 


of the tissue submitted. The section should 


be free of ice crystal artifacts, knife lines and/


or tears. The speed and simplicity of Presto 


CHILL’s  operations revolutionize the rapid 


freezing process, keeping the microscopic 


appearance of tissues “true-to-life”.
Presto CHILL - Benchtop cryoembedding station


Freezing time 60”


Reduce freezing time to 60 seconds.


Eliminate freezing artifacts through ultrafast freezing, preventing the formation of ice 
crystals.


Cut fatty tissues like breast or lymph nodes without any sort of difficulty and without the 
distortion of delicate honeycomb structures.


Obtain perfectly “flat plane” surfaces to reduce trimming time and to easily cut while 
using the patented* “face down” embedding technique.


Eliminate the compression of artifacts caused by extremely ultra low temperatures.


Eliminate the retraction of tissues; for example, Glomeruli from Bowman’s capsule 
and vacuolation spaces around nucleated brain cells, related to formalin fixed, paraffin-
embedded (FFPE) sections.


NEED GOOD RESULTS? START WITH A GOOD PREPARATION


TIME TO REDEFINE FROZEN SECTIONS


Frozen Sections | Presto CHILL







NO  LIQUID NITROGEN


NO  CRYOSTAT’S FREEZING
NO  CO2 -  NO  ISOPENTANE


AN ALL-DRY SYSTEM
60 SECOND FREEZING TIME


NO FREEZING ARTIFACTS


FULL DOWNLOADABLE DOCUMENTATION


Chuck freezing area


 Heat extractors


 Touch screen terminal (4.3“)


6 removable aluminum 
molds with a diameter
of 25-30 mm.
(Other sizes and shapes
are available)


USB port for
full documentation


Cool trap for the defrost step


Presto CHILL. THE FIRST STEP TOWARDS HIGH-QUALITY FROZEN SECTIONS


THIS IS HOW CRYOEMBEDDING SHOULD BE


Frozen Sections | Presto CHILL







THE UNIQUE COMBINATION OF THE
PATENTED* FACE-DOWN EMBEDDING TECHNIQUE,


TOGETHER WITH A STATE-OF-THE-ART, RAPID
STIRLING COOLING DEVICE AT -40°C.


Place a drop of cryo-
embedding compound on 
the tip of the spatula.


Add the cryo-embedding 
compound to fill the mold.


Start the timer.
After 60 seconds...


... A frozen block with a 
perfectly “flat plane” surface
is ready for cutting.


Orient the specimen.


Place the chuck into the mold.


Transfer the specimen
to the bottom of the mold.


Add the extractor and
close the cover.


*US PATENT 6,536,219 B2


SIMPLE. INTUITIVE OPERATIONS


WHAT SETS US APART ?


Frozen Sections | Presto CHILL
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Breast and fatty tissues in general are some of the most difficult tissues to process as frozen sections. With the 


Presto CHILL, Milestone has developed a breakthrough freezing technology, which combined with the patented 


“face down embedding” technique and with dedicated protocols for automatic processing and staining of frozen 


sections, offers an innovative and rapid solution to this challenge.


Tranfer the trimmed block back 
to the PrestoCHILL.


Immediately start cutting with a 
rapid movement of the wheel.


Rapidly transfer the 
specimen to the cryostat 
kept at a temperature of 
-20°C or below.
Rapidly trim the specimen.


Start a second freezing step for 
1 minute. Transfer the specimen 
to the cryostat.


THE MILESTONE’S BREAKTHROUGH CRYOEMBEDDING FOR FATTY TISSUES.


PRIMARY FREEZING


SECONDARY FREEZING


TRIMMING


CUTTING


Place the specimen in a 
Presto CHILL mold and fill it 
with the MCC medium.


1


4 6


3Freeze the specimen at -40°C
for 4 minutes.


2


5


FROZEN SECTIONS OF PERMANENT-LIKE QUALITY OF FATTY TISSUES.


This is a frozen section of human breast obtained in 13 minutes or less!


Frozen Sections | Presto CHILL







**The Art of Embedding Tissue for Frozen Section. Part I: A System for Precision Face Down Cryoembedding of Tissues Using Freezing Temperature-


Embedding Wells. Stephen R. Peters - The Journal of Histology / Vol. 16, No.1 / March 2003


Each mold can be separately timed through the built-in control panel. 


Up to 6 samples can be frozen in parallel or in sequential order in less than 4 minutes.


**During the practice of frozen section pathology, pathologists often encounter the task of embedding tissues 


that are extremely delicate because of the nature of their consistence and structure. This is a situation that occurs 


daily during Mohs surgery, in which the technologist handles delicate slivers of skin with the goal of accurately 


embedding these tissues to completely visualize the epidermis and its margin. The Presto CHILL paper embedding 


technique offers a safe and rapid solution to these problems.


Wet both sides of a small 
section of lens paper with 
the cryo-embedding 
compound.


After 60 seconds, the 
specimen is ready for section 
cutting.


The lens paper is eliminated 
during the initial trimming of 
the block.


The final result.


Position the specimen on 
the lens paper. Check its 
orientation.


Gently slide the specimen, 
paper side down, into 
the mold. Add the cryo-
embedding compound, the 
chuck and the heat extractor.


CRYOEMBEDDING OF DELICATE TISSUES - SMALL FRAGMENTS/MOHS SURGERY


THE SCIENCE OF PAPER CRYOEMBEDDING


HIGH THROUGHPUT OPERATIONS


1


4 6


32


5


Frozen Sections | Presto CHILL







MCC is a proprietary formulation 


of glycols and resins specifically 


developed for optimal support 


during cryotomy of dissected 


tissues down to -40°C. Being 


water soluble, MCC doesn’t leave 


residue on the slides, eliminating 


non specific background staining. 


Additionally, MCC will not dull microtome knives.


**Paper Cryoembedding Stephen R. Peters - The Journal of Histology / Vol. 26, No.3 / September 2003


To eliminate the potential formation of ice on the 


freezing platform, an automatic defrost cycle is 


provided.


24/7 operations with fully automatic defrost feature


MCC an optimized cryoembedding compound Lens paper disks for easy mounting


Molds to fit every requirement


Lens paper disks are an excellent support for freezing 


small fragments or delicated specimens making the 


diffucult task simple and rapid. Available in 3 sizes 


(diameters of  16, 22, 30 mm).


A wide variety of molds with different diameter 


and depth are available to fullfill every freezing 


requirement.


ACCESSORIES FOR EASIER OPERATION


www.milestonemed.com
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MILESTONE MEDICAL TECHNOLOGIES, INC.
6475 Technology Avenue
Suite F, Kalamazoo, MI 49009 - USA
Tel: 269-488-4950 - Toll-free: 866-995-5300
Fax: 269-488-4949
email: info@milestonemed.com


US OperationsHeadquarters


MILESTONE Srl
Via Fatebenefratelli, 1/5
24010 Sorisole (BG) - Italy
Tel: +39 035 4128264
Fax: +39 035 575498
email: marketing@milestonemedsrl.com


TECHNICAL SPECIFICATIONS


- Stirling cooler freezing module


- Anodized aluminium freezing platform


- 4,3” touchscreen terminal, 1 USB port


- Weight: 22Kg (48.5 lbs)


- Power supply: 230V~ 50/60Hz or 115V~ 60Hz (250W)


- Dimensions:


Height: 45 cm (17.7” ) (with opened cover 73 cm / 28.8”)
Width: 30 cm (11.8”)
Depth: 54 cm (21.3”)
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YOUR SCIENCE – OUR FOCUS


Q-stain
Novodiax







AH diagnostics 


• Norge
• Sverige
• Finland
• Danmark







YOUR SCIENCE – OUR FOCUS


• HE farge: ca 5 min


• IHC
o Frysesnitt: 15-22 min
o FFPE: 40-50 min 


• Plass til 10 slides


• 10 reagensplasser til IHC


• 6 beholdere til bulkreagenser


• Perfekt til standardisering av 
IHC på f.eks Mohs, SN, m.m.







YOUR SCIENCE – OUR FOCUS







YOUR SCIENCE – OUR FOCUS


Enkel å bruke LCD touchscreen







YOUR SCIENCE – OUR FOCUS







YOUR SCIENCE – OUR FOCUS







YOUR SCIENCE – OUR FOCUS







DewaxAR - FFPE







YOUR SCIENCE – OUR FOCUS


https://www.youtube.com/watch?v=a8XYb_artsk



https://www.youtube.com/watch?v=a8XYb_artsk



		Slide 1: Q-stain

		Slide 2

		Slide 3

		Slide 4

		Slide 5: Enkel å bruke LCD touchscreen

		Slide 6

		Slide 7

		Slide 8

		Slide 9: DewaxAR - FFPE

		Slide 10: https://www.youtube.com/watch?v=a8XYb_artsk 




Oversikt

		Fargekoder:		MIK

				PAT

				IMM

				MBK

				Felles

				Rom som ikke var del av saksunderlaget. Fellesrom





10.01.004

		10.01.004 Laboratorium, mikrobiologi



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		021.038		Analysator PCR		1		RUT		5 stk

		021.038.08		Analysator PCR, helautomatisk med pre-prosessering, lysering, ekstraksjon		1		RUT		UTGÅ

		021.038.07		Analysator PCR, helautomatisk, hurtigdiagnostikk		2		RUT		UTGÅ. Vi er usikker i hva som er forskjellen mellom disse. 4 stk (filmarray+genexpert+liat) holder per i dag

		GPZ.004		Arbeidsstol, hovedartikkel		10		IARK

		022.028.01		Fargemaskin, gramfarging		1		RUT

		022.028.02		Fargemaskin, spesialfarging		1		RUT

		022.002		Inkubator		1		RUT		Bordmodell på benk (diagnostikk)

		022.003.02		Inkubator CO2, dobbel		1		RUT		Tilsvarer 2 stk som er stacket i høyden? (en til UiO og en til diagnostikk)

		022.002.02		Inkubator, gulvmodell		1		RUT		Tilhører UiO

		025.002		Kamera til mikroskop		1		RUT

		GFA.006		Kjøleskap, laboratorium		2		RUT

		025.001		Mikroskop		1		RUT

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		4		IKT

		022.001.01		Sentrifuge, bordmodell		1		RUT

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		FAA.003.02		Sikkerhetsbenk kl.2 A2, 1200mm		1		RIV

		FAA.003.02		Sikkerhetsbenk kl.2 A2, 1200mm		1		RIV

		FAA.004.02		Sikkerhetsbenk kl.2 B, 1200mm		1		RIV

		090.005.03.3		Skjerm, PC, granskning, 24"		1		IKT

		RTC.005		Trådløst temperaturovervåkningssystem		1		IKT

				Avfallssystem		1

				Ladestasjon til rolletelefoner		2

				Stativ under inkubatorer		3





10.01.005

		10.01.005 Laboratorium, patologi



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		FBA.058.09		Arbeidsbenk på bein eller knekter, d=800 b=2000		1		ARK		Vi får ikke dette til å stemme overens med tegning. Vi vil ha det som på tegningen

		GBA.006.02		Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1200		3		IARK		Vi får ikke dette til å stemme overens med tegning. Vi vil ha det som på tegningen

		GBA.006.05		Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1800		2		IARK		Vi får ikke dette til å stemme overens med tegning. Vi vil ha det som på tegningen

		GPZ.004		Arbeidsstol, hovedartikkel		3		IARK

		FAC.003.05		Avtrekksskap, standard, arbeid med fargemaskin, 1200mm		1		RIV

		FBD.014.15		Benkeplate lab rustfritt,corian d=800 b=2500 h=30		2		ARK		Ikke rustfritt

		GSZ.011		Brannsikkert skap		1		RIV

		022.039		Digital patologi		1		RUT

		022.028		Fargemaskin		1		RUT

		022.028.03		Fargemaskin, immunologi		1		RUT

		032.005		Formalin dispenser		1		RUT

		041.002.01		Fryseskap, laboratorium		1		RUT

		FHA.002.02		Hylle, rustfri, tre i høyden, d=400 b=1200		2		ARK		Ikke rustfri. Dette stemmer ikke overens med tegning. Vi vil ha det som på tegningen

		FHA.002.01		Hylle, rustfri, tre i høyden, d=400 b=900		1		ARK		Ikke rustfri. Dette stemmer ikke overens med tegning. Vi vil ha det som på tegningen

		FHB.001.01		Hyllereol, rustfri d=400 b=800 h=2100		1		ARK		Ikke rustfri. Dette stemmer ikke overens med tegning. Vi vil ha det som på tegningen

		FSB.001.03		Høyskap, gjennomstikk, ka/ba d=670 b=457 h=2100, glassdør		4		ARK		OBS stor nok døråpning avgjørende, doble hyller uten delevegg

		FSH.001.01		Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør		2		ARK

		FAC.011.02		Kjemikalieskap, 600mm		1		RIV		OBS ventilert

		FAC.014.01		Kjemikalieskap, brannsikkert, 650mm		1		RIV

		GFA.006		Kjøleskap, laboratorium		1		RUT

		GPZ.005		Kontorstol, hovedartikkel		1		IARK

		FAC.010.01		Makrobenk, 2000mm		1		RIV

		FAC.010.02		Makrobenk, 2300mm		1		RIV

		FAC.010.03		Makrobenk, 2800mm		1		RIV

		022.025.02		Merkemaskin, glass		1		RUT		Glassprinter  2 stk

		025.001		Mikroskop		1		RUT

		022.031.03		Mikrotom, fryse		2		RUT

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		4		IKT		8 stk PC-pakker inkl 1 til digital patologi

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		090.012.04		Skriver, etikett		2		IKT		4 stk

		090.029		Strekkodeleser		5		IKT

		061.001.05		Trillebord, 50 x 70 x 85 cm ( BXDXH)		1		RUT

		RTC.005		Trådløst temperaturovervåkningssystem		1		IKT

		041.004		Ultrafryser		1		RUT

		FSJ.002		Underskap, labsystem, hovedartikkel		3		ARK

		022.007		Vortex mikser		1		RUT



				Avfallssystem

				Ultrasafe		1

				Frysemodul nedfrysning av frysesnitt (press to chill)		1

				Ladestasjon til rolletelefoner		2





10.01.035

		10.01.035 Utleveringsenhet, blod



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		GBA.006.14		Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200		2		IARK		Hev/senk. Minstekrav om 800x1200

		022.042.01		Blodvippe, for blodposer, med barkodeleser		1		RUT

		041.002.01.5		Fryseskap, laboratorium, blodplasma		2		RUT		Endres til 1 stk (-20)

		GFA.006.04		Kjøleskap, laboratorium, blodbank		3		RUT		Til blodprodukter

		GFA.006.03		Kjøleskap, laboratorium, ca. 200 cm		1		RUT		Til blodprøver

		GPZ.005		Kontorstol, hovedartikkel		6		IARK

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		6		IKT

		025.011		Plasmatiner		3		RUT

		USZ.012		Rørpoststasjon - Hovedartikkel		1		RIV

		022.001.01.6		Sentrifuge, bordmodell, gelkort, kasett		1		RUT

		022.001.01.2		Sentrifuge, bordmodell, med kjøling		1		RUT		UTGÅ

		022.001.01.1		Sentrifuge, bordmodell, uten kjøling		1		RUT		Endres til 2 stk 

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		RTC.005		Trådløst temperaturovervåkningssystem		1		IKT

		041.004.03		Ultrafryser, -40 grader C		2		RUT		Endres til 1 stk (-40)

		042.001.01		Varmeskap, bordmodell		1		RUT

				Printer		2

				Ladestasjon til rolletelefoner		2

				Avfallssystem		1

				Elektronisk, ladbar pipette		1				plasseres på benk ved gelkortsentrifuge

				Miksere		2				 en på lab.benk/arbeidsplass der varmeskap er plassert, og en benk utenfor instrumentrom

				Varmeblokk		1				 På lab.benk/arbeidsplass der varmeskap er plassert eller på benk utenfor instrumentrom

				Overskap 						Over begge øyer





10.01.056

		10.01.056 Laboratorium, mikroskopi



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		GPZ.004		Arbeidsstol, hovedartikkel		2		IARK

		025.002		Kamera til mikroskop		2		RUT

		025.001		Mikroskop		2		RUT

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		2		IKT

		FSJ.002		Underskap, labsystem, hovedartikkel		2		ARK		UTGÅR for å sikre sitteplass under benk

				Overskap						Ønsker overskap i stedet for åpne hyller

				Avfallssystem		1



























10.01.059

		10.01.059 Laboratorium, instrumentrom



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		021.038.06		Analysator PCR, hurtigdiagnostikk		3		RUT

		021.044		Analysator resistensbestemmelse		1		RUT

		GPZ.004		Arbeidsstol, hovedartikkel		1		IARK

		FBD.014.08		Benkeplate lab laminat d=800 b=2700 h=30		3		ARK

		FSA.069		Høyskap, generelt, hovedartikkel		4		ARK

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		2		IKT

		022.001.01		Sentrifuge, bordmodell		1		RUT

		RTC.005		Trådløst temperaturovervåkningssystem		1		IKT

				Avfallssystem

				Underskap for lagring





10.01.060

		10.01.060 Instrumentrom



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		021.006.01		Analysator blodtype og screening, medium		2		RUT		Er det plass på endebenk til begge disse? Må ha avløp. 

		022.001.01		Sentrifuge, bordmodell		2		RUT		UTGÅ

		RTC.005		Trådløst temperaturovervåkningssystem		1		IKT

		NYZ.010		Utslagsvask, Hovedartikkel - X		1		RIV		Med blandebatteri

				Avfallssystem









































10.01.040

		10.01.040 Lager, forbruksvarer



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		041.002.01		Fryseskap, laboratorium		1		RUT

		FHB.001.02		Hyllereol, laminat d=400 b=800 h=2100		7		ARK

		GFA.006.03		Kjøleskap, laboratorium, ca. 200 cm		4		RUT

		025.006		Tank for flytrende nitrogen		1		RUT		Vises ikke på tegning. Må ha gulvplass. 

		RTC.005		Trådløst temperaturovervåkningssystem		1		IKT

		041.004.03		Ultrafryser, -40 grader C		1		RUT

		041.004.01.1		Ultrafryser, -86 grader, skap		3		RUT

				Avfallssystem





















10.01.038

		10.01.038 Lager, forbruksvarer



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon						Paller med varer bør kunne kjøres inn mellom hyllesystemene

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		031.023		Prøvetagningstralle		1		RUT

		RTC.005		Trådløst temperaturovervåkningssystem		1		IKT		Romtemp

		FHB.001.02 		Hyllereol, laminat d=400 b=800 h=2100		44		ARK		Hva er materiale og stabilitet på hyller?  - Det må være fleksible og stødige hyllesystemer. Anbefaler dype hyller. Pakker som kommer er gjerne store og plasskrevende

				Trillebord		2				Håndterbare traller som benyttes til utpakking.

				Avfallssystem		4				søppeltraller, en til plast, en til papp, en til isopor, kjøleelementer. Kjøleelementer kan gjenbrukes. Burde det være et godt system for å returnere dem?  









































10.01.039

		10.01.039 Lager, forbruksvarer



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon				11 fryseskap totalt til dette lagerrommet, analysehall og prøvemottak. 2 av disse kan plasseres i prøvemottak/analysehall

								29 kjøleskap totalt til dette lagerrommet, analysehall og prøvemottak. 23 til dette rommet, 6 plasseres i prøvemottak/analysehall

		2						Fordeling kjøl/fryseskap avhenger av valgt leverandør til automasjon. Hvorvidt leverandør har overvekt kjøl/frys/romtemp reagenser. 

		3						Kjøle- og fryseskap bør være store for å romme store produkter/esker. Fortrinnsvis med vindu for god oversikt. Se lenker under for ønsket type doble skap med vindu: 

		4						ESCO HP Series: Laboratorie Kjøleskap – Thune Produkter Helse AS 1355 L

		5						ESco-Kjol-og-frys.pdf (thuneprodukterhelse.no)



		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		041.002.01		Fryseskap, laboratorium		5		RUT		5 enkle fryseskap

		041.002.01.4		Fryseskap, laboratorium, dobbelt		2		RUT		2 doble skap tilsvarende 4 enkle skap (se lenke over)

		GFA.006		Kjøleskap, laboratorium		11		RUT		11 enkle kjøleskap

		GFA.006		Kjøleskap, laboratorium		7		RUT		Kjølevegg. Ønsker om mulig at dørene slår mot hverandre uten stolpe mellom. Slik at man får dobbel åpning. 
I tillegg en ekstra høyde med mulighet for innkjøring av Europall 80x120 cm. Se skisse under. 

		GFA.006.07		Kjøleskap, laboratorium, dobbelt		6		RUT		6 stk doble skap tilsvarende 12 enkle (se lenke over)

		RTC.005		Trådløst temperaturovervåkningssystem		1		IKT

		041.004.01		Ultrafryser, -86 grader		5		RUT		Har redusert fra 6 til 5 ultrafrysere pga plassmangel. 

				Avfallssystem

				Trillebord		2

										-          Installert ekstra kjøling grunnet varmeproduserende kjøl/fryseskap (regner med at det er ivaretatt, men skriver det opp)

										-          Paller med varer bør kunne kjøres inn mellom radene med kjøl/frys



























https://thuneprodukterhelse.no/produkt/esco-hp-series-laboratorie-kjoleskap/https://thuneprodukterhelse.no/wp-content/uploads/2020/10/ESco-Kjol-og-frys.pdf

10.01.054

		10.01.054 Kontorområde 



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		GBA.006.03		Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400		12		IARK

		GBA.005.12		Bord, møtebord, rundt Ø 1000 h=740		1		IARK

		GHA.001.08		Hylleseksjon med skyvedører d=400 b=1200 h=900		1		IARK

		GHA.001.01		Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar, d=800 b=400 h=750		12		IARK

		FXB.003		Knagg, hovedartikkel		10		ARK

		GPZ.005		Kontorstol, hovedartikkel		12		IARK

		GGB.011.01		Skjermvegg, arbeidsbord b=830		24		IARK		Viktig med støydempende flater og siktsperre mellom pultene

		GGB.011.02		Skjermvegg, arbeidsbord m/oppslag b=1400		12		IARK		 Skjerme innsyn på/i PC?

		GPZ.001.04		Stol, besøk u/armlene, stablebar		7		IARK

		GPZ.001.01		Stol, møte		4		IARK

				Avfallssystem

				Skap for lagring av PCer dersom clean desk. 



























10.01.055

		10.01.055 Kontorområde 



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		GBA.006.02		Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1200		10		IARK

		GBA.006.03		Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400		10		IARK

		GBA.005.12		Bord, møtebord, rundt Ø 1000 h=740		1		IARK

		GHA.001.08		Hylleseksjon med skyvedører d=400 b=1200 h=900		1		IARK

		GHA.001.01		Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar, d=800 b=400 h=750		15		IARK

		FXB.003		Knagg, hovedartikkel		10		ARK

		GPZ.005		Kontorstol, hovedartikkel		20		IARK

		GGB.011.01		Skjermvegg, arbeidsbord b=830		20		IARK		Viktig med støydempende flater og siktsperre mellom pultene

		GGB.011.02		Skjermvegg, arbeidsbord m/oppslag b=1400		10		IARK		 Skjerme innsyn på/i PC?

		GPZ.001.04		Stol, besøk u/armlene, stablebar		2		IARK

		GPZ.001.01		Stol, møte		4		IARK

				Avfallssystem

				Skap for lagring av PCer dersom clean desk. 

























10.02.023

		10.02.023 Laboratorium, prøvetaking



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		021.016		Analysator blodgass		1		RUT

		FBA.045		Arbeidsbenk m/ understell d=620 hovedartikkel		1		ARK		Rikelig stikk og IKT-uttak til PNA-utstyr

		GPZ.004		Arbeidsstol, hovedartikkel		2		IARK

		062.001		Avfallsbøtte		1		HF

		090.004		Datamus		2		IKT

		FAC.013		Gjennomstikkskap, ventilert hovedartikkel		1		ARK

		FHA.003.07		Hylle, enkel, d=300 b=1200		2		ARK

		041.009		Ismaskin, knust is		1		RUT

		GFA.006.01		Kjøleskap, laboratorium, ca. 85 cm		1		RUT		Til plassering under benk

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		2		IKT		2 stk PCer totalt i rommet med dobbel skjerm

		090.001.01.2		PC, stasjonær liten/tynnklient		2		IKT

		031.023		Prøvetagningstralle		1		RUT

		FAE.001		Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette - Hovedartikkel		1		RIV

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		090.005.01.1		Skjerm, PC, standard, 24"		4		IKT

		090.012.04		Skriver, etikett		1		IKT

		090.003		Tastatur		2		IKT

		FSH.003.07		Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=457 h=800		1		ARK

		NYZ.010		Utslagsvask, Hovedartikkel - X		1		RIV

				Trådløs temperaturovervåkning						Til overvåkning av romtemp og kjøl

				Overskap						Der det er plass uten å komme i konflikt med utstyr. 

				Arbeidsbord hev/senk 800x1200		1

				Ladestasjon til rolletelefoner		2





10.01.001

		10.01.001 Laboratorium, akuttmottak 



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		GBA.006.14		Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200		1		IARK		 Minstekrav om 800x1200

		UPD.004		Arbeidslampe		1		RIE

		GPZ.004		Arbeidsstol, hovedartikkel		1		IARK

		022.042		Blodvippe		1		RUT

		GFA.006		Kjøleskap, laboratorium		1		RUT		Liten modell til plassering under benk

		GFA.006.08		Kjøleskap, laboratorium, blodbank, lite		1		RUT

		GPZ.005		Kontorstol, hovedartikkel		1		IARK

		GPZ.007		Krakk, hovedartikkel		1		IARK		Til pårørende

		025.001		Mikroskop		1		RUT		UTGÅ. Skal til PNA-rom akuttmottak

		UZB.004		Nøddusj med øyespyler		1		RIV		UTGÅ, trenger kun løs flaske til øyespyling

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		2		IKT

		031.023		Prøvetagningstralle		2		RUT

		031.053		Prøvetakingsbord		1		RUT

		022.001		Sentrifuge		1		RUT

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		090.012.04		Skriver, etikett		1		IKT

		RTC.005		Trådløst temperaturovervåkningssystem		1		IKT		Romtemp og kjøleskap

		031.005.02		Undersøkelse- og behandlingsstol, prøvetaking		1		RUT

				Avfallssystem













10.01.037

		10.01.037 Vaskerom



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		GPZ.004.01		Arbeidsstol, mobil m/ring		1		IARK

		054.057.02		Dekontaminator,høy, vask ,tørk til laboratoriet		1		RUT		I tillegg en dekontaminator fra UiO

		GMZ.049		Ismaskin, gulvstående		1		RKJ

		FSA.013.01		Overskap, generell d=350 b=600 h=700		7		ARK

		FAE.001		Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette - Hovedartikkel		1		RIV		Plasseres rett over utslagsvask

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		061.001		Trillebord, rustfritt stål		1		RUT

		042.002		Tørkeskap		1		RUT		Stor, gulvstående modell

		MVB.005		Vannrenseanlegg for type I-vann		1		RIV

				Arbeidsbenk med Utslagsvasker x2 med uttrekkbart blandebatteri						Trekk helt til dør for økt benkeplass

				Avfallsbøtter

				Øye- og nøddusj		1

				Underskap





10.02.022

		10.02.022 Prøvetaking



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		GBA.006.14		Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200		1		IARK		 Minstekrav om 800x1200

		GPZ.004		Arbeidsstol, hovedartikkel		1		IARK

		022.006.07		Blander, "Rotary mixer"		1		RUT

		022.042		Blodvippe		1		RUT

		FXB.003.01		Knagg, dobbel		2		ARK

		FXB.004		Krykkeholder		1		ARK

		UPD.005		Lese- og pleielampe		1		RIE

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		1		IKT

		031.053		Prøvetakingsbord		1		RUT

		FAE.001		Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette - Hovedartikkel		1		RIV

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		090.012.04		Skriver, etikett		1		IKT

		FBA.030		Stellebord, nedfellbart hovedartikkel		1		ARK

		GPZ.001.04		Stol, besøk u/armlene, stablebar		1		IARK

		031.005.02		Undersøkelse- og behandlingsstol, prøvetaking		1		RUT

				Trådløst temperaturovervåkningssystem						Til overvåkning av romtepmeratur

				Avfallssystem







10.01.057

		10.02.057 Kjemikalierom



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		022.018.03.1		Laboratorievekt, analyse, pipettekalibrering		1

		031.035		Veiebord		1

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning		1

		FAC.011		Kjemikalieskap		2

		RTC.005		Trådløst temperaturovervåkningssystem		1

				Labstol		1





10.01.061

		10.02.061 Vaktrom



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning		4

		FSI.015		Tekjøkken, hovedarkkel		1

		UVZ.001		Vanndispenser for kaldt drikkevann		1

				Arbeidsstol 		4

				sofagruppe med bord		1

				Veskeskap 

				Overskap

				Søppelsortering

				Stikkontakter med timer

				Servant

				Kaffemaskin





10.01.003

		10.01.003 Utprøvingsrom



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn										Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		022.001.01		Sentrifuge, bordmodell										1		RUT

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning										2		IKT

		FBD.007.3		Labbord på ben Lab m/el hev/senk		d=650		b=1500						2		ARK

		FBD.014		Benkeplate LAB		d=800,		hovedarkkel						1		ARK

		FSA.013.01		Overskap,		generell		d=350		b=600		h=700		3		ARK

		FSH.001.03		Høyskap, kasse-bakke		d=650		b=457		h=2100,		glassdør		4		ARK

		FSJ.002		Underskap, labsystem,		hovedarkkel								3		ARK

		FAA.003.02		Sikkerhetsbenk kl.2, A2		1200mm								1		RIV

		GFA.006.09		Kjøle-og fryseskap laboratorium										1		RUT

		GPZ.004		Arbeidsstol,		hovedarkkel								3		IARK

		NYZ.001		Servant		hovedarkkel		-		X				1		RIV

		RTC.005		Trådløst temperaturovervåkningssystem										1		IKT

				God ventilasjon

				Spesielle krav til døråpning, brede dører i begge ender av rommet

				Glass i dør

				Automatisk døråpner

				12 datapunkter

				20 stikkontakter minimum														OBS! Til utstyr som skal testes. Utover fastmontert utstyr. 

				Strømuttak til stormaskiner

				RO-vann

				Avløp/sluk

				UPS

				Antistatisk gulv

				Trillebord på hjul

				Trykkluft

				Avfallsortering

				Pipetter										2

				Vortexmikser										1





10.01.058

		10.01.058 IKT-rom



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

				Kjøleanlegg / aktiv kjøling.

				6 reserve-pc’er (3 stk. funksjonsbruker + 3 stk. personlig bruker) som står tilkoblet strøm og nettverk.

				1-2 etikettskrivere som står tilkoblet strøm og nettverk.

				1 (2?) printere (; A4-ark) som står tilkoblet strøm og nett.

				3 stk skjermer (24’ eller 27’).

				Forbruksmateriell, 10stk av hver type; muspeker, tastatur, musematte, o.l.

				Nettverkskabler i ulike lengder (1 meter -30 meter), 5stk per lengde

				Nok datapunkter til utstyret i rommet + 4-8 ekstra.

				Nok strømuttak til utstyret i rommet + 4-8 ekstra.

				Hyller til oppbevaring

				Arbeidsbenk for IKT-utstyr hev/senk

				Arbeidsstol

				Glass i dør

				Automatisk døråpner som må kunne låses i åpen tilstand, berøringsfri

				Oppbevaring med skapdører under benk.

				Temperaturovervåkning/temperatur regulering
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10.01.039 Lager, forbruksvarer


1


Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon


Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr



Efre





Oversikt

		Fargekoder:		MIK

				PAT

				IMM

				MBK

				Felles

				Rom som ikke var del av saksunderlaget. Fellesrom





10.01.004

		10.01.004 Laboratorium, mikrobiologi



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		021.038		Analysator PCR		1		RUT		5 stk

		021.038.08		Analysator PCR, helautomatisk med pre-prosessering, lysering, ekstraksjon		1		RUT		UTGÅ

		021.038.07		Analysator PCR, helautomatisk, hurtigdiagnostikk		2		RUT		UTGÅ. Vi er usikker i hva som er forskjellen mellom disse. 4 stk (filmarray+genexpert+liat) holder per i dag

		GPZ.004		Arbeidsstol, hovedartikkel		10		IARK

		022.028.01		Fargemaskin, gramfarging		1		RUT

		022.028.02		Fargemaskin, spesialfarging		1		RUT

		022.002		Inkubator		1		RUT		Bordmodell på benk (diagnostikk)

		022.003.02		Inkubator CO2, dobbel		1		RUT		Tilsvarer 2 stk som er stacket i høyden? (en til UiO og en til diagnostikk)

		022.002.02		Inkubator, gulvmodell		1		RUT		Tilhører UiO

		025.002		Kamera til mikroskop		1		RUT

		GFA.006		Kjøleskap, laboratorium		2		RUT

		025.001		Mikroskop		1		RUT

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		4		IKT

		022.001.01		Sentrifuge, bordmodell		1		RUT

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		FAA.003.02		Sikkerhetsbenk kl.2 A2, 1200mm		1		RIV

		FAA.003.02		Sikkerhetsbenk kl.2 A2, 1200mm		1		RIV

		FAA.004.02		Sikkerhetsbenk kl.2 B, 1200mm		1		RIV

		090.005.03.3		Skjerm, PC, granskning, 24"		1		IKT

		RTC.005		Trådløst temperaturovervåkningssystem		1		IKT

				Avfallssystem		1

				Ladestasjon til rolletelefoner		2

				Stativ under inkubatorer		3





10.01.005

		10.01.005 Laboratorium, patologi



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		FBA.058.09		Arbeidsbenk på bein eller knekter, d=800 b=2000		1		ARK		Vi får ikke dette til å stemme overens med tegning. Vi vil ha det som på tegningen

		GBA.006.02		Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1200		3		IARK		Vi får ikke dette til å stemme overens med tegning. Vi vil ha det som på tegningen

		GBA.006.05		Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1800		2		IARK		Vi får ikke dette til å stemme overens med tegning. Vi vil ha det som på tegningen

		GPZ.004		Arbeidsstol, hovedartikkel		3		IARK

		FAC.003.05		Avtrekksskap, standard, arbeid med fargemaskin, 1200mm		1		RIV

		FBD.014.15		Benkeplate lab rustfritt,corian d=800 b=2500 h=30		2		ARK		Ikke rustfritt

		GSZ.011		Brannsikkert skap		1		RIV

		022.039		Digital patologi		1		RUT

		022.028		Fargemaskin		1		RUT

		022.028.03		Fargemaskin, immunologi		1		RUT

		032.005		Formalin dispenser		1		RUT

		041.002.01		Fryseskap, laboratorium		1		RUT

		FHA.002.02		Hylle, rustfri, tre i høyden, d=400 b=1200		2		ARK		Ikke rustfri. Dette stemmer ikke overens med tegning. Vi vil ha det som på tegningen

		FHA.002.01		Hylle, rustfri, tre i høyden, d=400 b=900		1		ARK		Ikke rustfri. Dette stemmer ikke overens med tegning. Vi vil ha det som på tegningen

		FHB.001.01		Hyllereol, rustfri d=400 b=800 h=2100		1		ARK		Ikke rustfri. Dette stemmer ikke overens med tegning. Vi vil ha det som på tegningen

		FSB.001.03		Høyskap, gjennomstikk, ka/ba d=670 b=457 h=2100, glassdør		4		ARK		OBS stor nok døråpning avgjørende, doble hyller uten delevegg

		FSH.001.01		Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør		2		ARK

		FAC.011.02		Kjemikalieskap, 600mm		1		RIV		OBS ventilert

		FAC.014.01		Kjemikalieskap, brannsikkert, 650mm		1		RIV

		GFA.006		Kjøleskap, laboratorium		1		RUT

		GPZ.005		Kontorstol, hovedartikkel		1		IARK

		FAC.010.01		Makrobenk, 2000mm		1		RIV

		FAC.010.02		Makrobenk, 2300mm		1		RIV

		FAC.010.03		Makrobenk, 2800mm		1		RIV

		022.025.02		Merkemaskin, glass		1		RUT		Glassprinter  2 stk

		025.001		Mikroskop		1		RUT

		022.031.03		Mikrotom, fryse		2		RUT

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		4		IKT		8 stk PC-pakker inkl 1 til digital patologi

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		090.012.04		Skriver, etikett		2		IKT		4 stk

		090.029		Strekkodeleser		5		IKT

		061.001.05		Trillebord, 50 x 70 x 85 cm ( BXDXH)		1		RUT

		RTC.005		Trådløst temperaturovervåkningssystem		1		IKT

		041.004		Ultrafryser		1		RUT

		FSJ.002		Underskap, labsystem, hovedartikkel		3		ARK

		022.007		Vortex mikser		1		RUT



				Avfallssystem

				Ultrasafe		1

				Frysemodul nedfrysning av frysesnitt (press to chill)		1

				Ladestasjon til rolletelefoner		2





10.01.035

		10.01.035 Utleveringsenhet, blod



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		GBA.006.14		Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200		2		IARK		Hev/senk. Minstekrav om 800x1200

		022.042.01		Blodvippe, for blodposer, med barkodeleser		1		RUT

		041.002.01.5		Fryseskap, laboratorium, blodplasma		2		RUT		Endres til 1 stk (-20)

		GFA.006.04		Kjøleskap, laboratorium, blodbank		3		RUT		Til blodprodukter

		GFA.006.03		Kjøleskap, laboratorium, ca. 200 cm		1		RUT		Til blodprøver

		GPZ.005		Kontorstol, hovedartikkel		6		IARK

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		6		IKT

		025.011		Plasmatiner		3		RUT

		USZ.012		Rørpoststasjon - Hovedartikkel		1		RIV

		022.001.01.6		Sentrifuge, bordmodell, gelkort, kasett		1		RUT

		022.001.01.2		Sentrifuge, bordmodell, med kjøling		1		RUT		UTGÅ

		022.001.01.1		Sentrifuge, bordmodell, uten kjøling		1		RUT		Endres til 2 stk 

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		RTC.005		Trådløst temperaturovervåkningssystem		1		IKT

		041.004.03		Ultrafryser, -40 grader C		2		RUT		Endres til 1 stk (-40)

		042.001.01		Varmeskap, bordmodell		1		RUT

				Printer		2

				Ladestasjon til rolletelefoner		2

				Avfallssystem		1

				Elektronisk, ladbar pipette		1				plasseres på benk ved gelkortsentrifuge

				Miksere		2				 en på lab.benk/arbeidsplass der varmeskap er plassert, og en benk utenfor instrumentrom

				Varmeblokk		1				 På lab.benk/arbeidsplass der varmeskap er plassert eller på benk utenfor instrumentrom

				Overskap 						Over begge øyer





10.01.056

		10.01.056 Laboratorium, mikroskopi



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		GPZ.004		Arbeidsstol, hovedartikkel		2		IARK

		025.002		Kamera til mikroskop		2		RUT

		025.001		Mikroskop		2		RUT

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		2		IKT

		FSJ.002		Underskap, labsystem, hovedartikkel		2		ARK		UTGÅR for å sikre sitteplass under benk

				Overskap						Ønsker overskap i stedet for åpne hyller

				Avfallssystem		1



























10.01.059

		10.01.059 Laboratorium, instrumentrom



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		021.038.06		Analysator PCR, hurtigdiagnostikk		3		RUT

		021.044		Analysator resistensbestemmelse		1		RUT

		GPZ.004		Arbeidsstol, hovedartikkel		1		IARK

		FBD.014.08		Benkeplate lab laminat d=800 b=2700 h=30		3		ARK

		FSA.069		Høyskap, generelt, hovedartikkel		4		ARK

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		2		IKT

		022.001.01		Sentrifuge, bordmodell		1		RUT

		RTC.005		Trådløst temperaturovervåkningssystem		1		IKT

				Avfallssystem

				Underskap for lagring





10.01.060

		10.01.060 Instrumentrom



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		021.006.01		Analysator blodtype og screening, medium		2		RUT		Er det plass på endebenk til begge disse? Må ha avløp. 

		022.001.01		Sentrifuge, bordmodell		2		RUT		UTGÅ

		RTC.005		Trådløst temperaturovervåkningssystem		1		IKT

		NYZ.010		Utslagsvask, Hovedartikkel - X		1		RIV		Med blandebatteri

				Avfallssystem









































10.01.040

		10.01.040 Lager, forbruksvarer



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		041.002.01		Fryseskap, laboratorium		1		RUT

		FHB.001.02		Hyllereol, laminat d=400 b=800 h=2100		7		ARK

		GFA.006.03		Kjøleskap, laboratorium, ca. 200 cm		4		RUT

		025.006		Tank for flytrende nitrogen		1		RUT		Vises ikke på tegning. Må ha gulvplass. 

		RTC.005		Trådløst temperaturovervåkningssystem		1		IKT

		041.004.03		Ultrafryser, -40 grader C		1		RUT

		041.004.01.1		Ultrafryser, -86 grader, skap		3		RUT

				Avfallssystem





















10.01.038

		10.01.038 Lager, forbruksvarer



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon						Paller med varer bør kunne kjøres inn mellom hyllesystemene

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		031.023		Prøvetagningstralle		1		RUT

		RTC.005		Trådløst temperaturovervåkningssystem		1		IKT		Romtemp

		FHB.001.02 		Hyllereol, laminat d=400 b=800 h=2100		44		ARK		Hva er materiale og stabilitet på hyller?  - Det må være fleksible og stødige hyllesystemer. Anbefaler dype hyller. Pakker som kommer er gjerne store og plasskrevende

				Trillebord		2				Håndterbare traller som benyttes til utpakking.

				Avfallssystem		4				søppeltraller, en til plast, en til papp, en til isopor, kjøleelementer. Kjøleelementer kan gjenbrukes. Burde det være et godt system for å returnere dem?  









































10.01.039

		10.01.039 Lager, forbruksvarer



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon				11 fryseskap totalt til dette lagerrommet, analysehall og prøvemottak. 2 av disse kan plasseres i prøvemottak/analysehall

								29 kjøleskap totalt til dette lagerrommet, analysehall og prøvemottak. 23 til dette rommet, 6 plasseres i prøvemottak/analysehall

		2						Fordeling kjøl/fryseskap avhenger av valgt leverandør til automasjon. Hvorvidt leverandør har overvekt kjøl/frys/romtemp reagenser. 

		3						Kjøle- og fryseskap bør være store for å romme store produkter/esker. Fortrinnsvis med vindu for god oversikt. Se lenker under for ønsket type doble skap med vindu: 

		4						ESCO HP Series: Laboratorie Kjøleskap – Thune Produkter Helse AS 1355 L

		5						ESco-Kjol-og-frys.pdf (thuneprodukterhelse.no)



		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		041.002.01		Fryseskap, laboratorium		5		RUT		5 enkle fryseskap

		041.002.01.4		Fryseskap, laboratorium, dobbelt		2		RUT		2 doble skap tilsvarende 4 enkle skap (se lenke over)

		GFA.006		Kjøleskap, laboratorium		11		RUT		11 enkle kjøleskap

		GFA.006		Kjøleskap, laboratorium		7		RUT		Kjølevegg. Ønsker om mulig at dørene slår mot hverandre uten stolpe mellom. Slik at man får dobbel åpning. 
I tillegg en ekstra høyde med mulighet for innkjøring av Europall 80x120 cm. Se skisse under. 

		GFA.006.07		Kjøleskap, laboratorium, dobbelt		6		RUT		6 stk doble skap tilsvarende 12 enkle (se lenke over)

		RTC.005		Trådløst temperaturovervåkningssystem		1		IKT

		041.004.01		Ultrafryser, -86 grader		5		RUT		Har redusert fra 6 til 5 ultrafrysere pga plassmangel. 

				Avfallssystem

				Trillebord		2

										-          Installert ekstra kjøling grunnet varmeproduserende kjøl/fryseskap (regner med at det er ivaretatt, men skriver det opp)

										-          Paller med varer bør kunne kjøres inn mellom radene med kjøl/frys



























https://thuneprodukterhelse.no/produkt/esco-hp-series-laboratorie-kjoleskap/https://thuneprodukterhelse.no/wp-content/uploads/2020/10/ESco-Kjol-og-frys.pdf

10.01.054

		10.01.054 Kontorområde 



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		GBA.006.03		Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400		12		IARK

		GBA.005.12		Bord, møtebord, rundt Ø 1000 h=740		1		IARK

		GHA.001.08		Hylleseksjon med skyvedører d=400 b=1200 h=900		1		IARK

		GHA.001.01		Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar, d=800 b=400 h=750		12		IARK

		FXB.003		Knagg, hovedartikkel		10		ARK

		GPZ.005		Kontorstol, hovedartikkel		12		IARK

		GGB.011.01		Skjermvegg, arbeidsbord b=830		24		IARK		Viktig med støydempende flater og siktsperre mellom pultene

		GGB.011.02		Skjermvegg, arbeidsbord m/oppslag b=1400		12		IARK		 Skjerme innsyn på/i PC?

		GPZ.001.04		Stol, besøk u/armlene, stablebar		7		IARK

		GPZ.001.01		Stol, møte		4		IARK

				Avfallssystem

				Skap for lagring av PCer dersom clean desk. 



























10.01.055

		10.01.055 Kontorområde 



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		GBA.006.02		Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1200		10		IARK

		GBA.006.03		Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400		10		IARK

		GBA.005.12		Bord, møtebord, rundt Ø 1000 h=740		1		IARK

		GHA.001.08		Hylleseksjon med skyvedører d=400 b=1200 h=900		1		IARK

		GHA.001.01		Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar, d=800 b=400 h=750		15		IARK

		FXB.003		Knagg, hovedartikkel		10		ARK

		GPZ.005		Kontorstol, hovedartikkel		20		IARK

		GGB.011.01		Skjermvegg, arbeidsbord b=830		20		IARK		Viktig med støydempende flater og siktsperre mellom pultene

		GGB.011.02		Skjermvegg, arbeidsbord m/oppslag b=1400		10		IARK		 Skjerme innsyn på/i PC?

		GPZ.001.04		Stol, besøk u/armlene, stablebar		2		IARK

		GPZ.001.01		Stol, møte		4		IARK

				Avfallssystem

				Skap for lagring av PCer dersom clean desk. 

























10.02.023

		10.02.023 Laboratorium, prøvetaking



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		021.016		Analysator blodgass		1		RUT

		FBA.045		Arbeidsbenk m/ understell d=620 hovedartikkel		1		ARK		Rikelig stikk og IKT-uttak til PNA-utstyr

		GPZ.004		Arbeidsstol, hovedartikkel		2		IARK

		062.001		Avfallsbøtte		1		HF

		090.004		Datamus		2		IKT

		FAC.013		Gjennomstikkskap, ventilert hovedartikkel		1		ARK

		FHA.003.07		Hylle, enkel, d=300 b=1200		2		ARK

		041.009		Ismaskin, knust is		1		RUT

		GFA.006.01		Kjøleskap, laboratorium, ca. 85 cm		1		RUT		Til plassering under benk

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		2		IKT		2 stk PCer totalt i rommet med dobbel skjerm

		090.001.01.2		PC, stasjonær liten/tynnklient		2		IKT

		031.023		Prøvetagningstralle		1		RUT

		FAE.001		Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette - Hovedartikkel		1		RIV

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		090.005.01.1		Skjerm, PC, standard, 24"		4		IKT

		090.012.04		Skriver, etikett		1		IKT

		090.003		Tastatur		2		IKT

		FSH.003.07		Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=457 h=800		1		ARK

		NYZ.010		Utslagsvask, Hovedartikkel - X		1		RIV

				Trådløs temperaturovervåkning						Til overvåkning av romtemp og kjøl

				Overskap						Der det er plass uten å komme i konflikt med utstyr. 

				Arbeidsbord hev/senk 800x1200		1

				Ladestasjon til rolletelefoner		2





10.01.001

		10.01.001 Laboratorium, akuttmottak 



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		GBA.006.14		Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200		1		IARK		 Minstekrav om 800x1200

		UPD.004		Arbeidslampe		1		RIE

		GPZ.004		Arbeidsstol, hovedartikkel		1		IARK

		022.042		Blodvippe		1		RUT

		GFA.006		Kjøleskap, laboratorium		1		RUT		Liten modell til plassering under benk

		GFA.006.08		Kjøleskap, laboratorium, blodbank, lite		1		RUT

		GPZ.005		Kontorstol, hovedartikkel		1		IARK

		GPZ.007		Krakk, hovedartikkel		1		IARK		Til pårørende

		025.001		Mikroskop		1		RUT		UTGÅ. Skal til PNA-rom akuttmottak

		UZB.004		Nøddusj med øyespyler		1		RIV		UTGÅ, trenger kun løs flaske til øyespyling

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		2		IKT

		031.023		Prøvetagningstralle		2		RUT

		031.053		Prøvetakingsbord		1		RUT

		022.001		Sentrifuge		1		RUT

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		090.012.04		Skriver, etikett		1		IKT

		RTC.005		Trådløst temperaturovervåkningssystem		1		IKT		Romtemp og kjøleskap

		031.005.02		Undersøkelse- og behandlingsstol, prøvetaking		1		RUT

				Avfallssystem













10.01.037

		10.01.037 Vaskerom



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		GPZ.004.01		Arbeidsstol, mobil m/ring		1		IARK

		054.057.02		Dekontaminator,høy, vask ,tørk til laboratoriet		1		RUT		I tillegg en dekontaminator fra UiO

		GMZ.049		Ismaskin, gulvstående		1		RKJ

		FSA.013.01		Overskap, generell d=350 b=600 h=700		7		ARK

		FAE.001		Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette - Hovedartikkel		1		RIV		Plasseres rett over utslagsvask

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		061.001		Trillebord, rustfritt stål		1		RUT

		042.002		Tørkeskap		1		RUT		Stor, gulvstående modell

		MVB.005		Vannrenseanlegg for type I-vann		1		RIV

				Arbeidsbenk med Utslagsvasker x2 med uttrekkbart blandebatteri						Trekk helt til dør for økt benkeplass

				Avfallsbøtter

				Øye- og nøddusj		1

				Underskap





10.02.022

		10.02.022 Prøvetaking



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		GBA.006.14		Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200		1		IARK		 Minstekrav om 800x1200

		GPZ.004		Arbeidsstol, hovedartikkel		1		IARK

		022.006.07		Blander, "Rotary mixer"		1		RUT

		022.042		Blodvippe		1		RUT

		FXB.003.01		Knagg, dobbel		2		ARK

		FXB.004		Krykkeholder		1		ARK

		UPD.005		Lese- og pleielampe		1		RIE

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning 		1		IKT

		031.053		Prøvetakingsbord		1		RUT

		FAE.001		Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette - Hovedartikkel		1		RIV

		NYZ.001		Servant hovedartikkel - X		1		RIV

		090.012.04		Skriver, etikett		1		IKT

		FBA.030		Stellebord, nedfellbart hovedartikkel		1		ARK

		GPZ.001.04		Stol, besøk u/armlene, stablebar		1		IARK

		031.005.02		Undersøkelse- og behandlingsstol, prøvetaking		1		RUT

				Trådløst temperaturovervåkningssystem						Til overvåkning av romtepmeratur

				Avfallssystem







10.01.057

		10.02.057 Kjemikalierom



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		022.018.03.1		Laboratorievekt, analyse, pipettekalibrering		1

		031.035		Veiebord		1

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning		1

		FAC.011		Kjemikalieskap		2

		RTC.005		Trådløst temperaturovervåkningssystem		1

				Labstol		1





10.01.061

		10.02.061 Vaktrom



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning		4

		FSI.015		Tekjøkken, hovedarkkel		1

		UVZ.001		Vanndispenser for kaldt drikkevann		1

				Arbeidsstol 		4

				sofagruppe med bord		1

				Veskeskap 

				Overskap

				Søppelsortering

				Stikkontakter med timer

				Servant

				Kaffemaskin





10.01.003

		10.01.003 Utprøvingsrom



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn										Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

		022.001.01		Sentrifuge, bordmodell										1		RUT

		091.007		Pakke, PC standard kontorløsning										2		IKT

		FBD.007.3		Labbord på ben Lab m/el hev/senk		d=650		b=1500						2		ARK

		FBD.014		Benkeplate LAB		d=800,		hovedarkkel						1		ARK

		FSA.013.01		Overskap,		generell		d=350		b=600		h=700		3		ARK

		FSH.001.03		Høyskap, kasse-bakke		d=650		b=457		h=2100,		glassdør		4		ARK

		FSJ.002		Underskap, labsystem,		hovedarkkel								3		ARK

		FAA.003.02		Sikkerhetsbenk kl.2, A2		1200mm								1		RIV

		GFA.006.09		Kjøle-og fryseskap laboratorium										1		RUT

		GPZ.004		Arbeidsstol,		hovedarkkel								3		IARK

		NYZ.001		Servant		hovedarkkel		-		X				1		RIV

		RTC.005		Trådløst temperaturovervåkningssystem										1		IKT

				God ventilasjon

				Spesielle krav til døråpning, brede dører i begge ender av rommet

				Glass i dør

				Automatisk døråpner

				12 datapunkter

				20 stikkontakter minimum														OBS! Til utstyr som skal testes. Utover fastmontert utstyr. 

				Strømuttak til stormaskiner

				RO-vann

				Avløp/sluk

				UPS

				Antistatisk gulv

				Trillebord på hjul

				Trykkluft

				Avfallsortering

				Pipetter										2

				Vortexmikser										1





10.01.058

		10.01.058 IKT-rom



		Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr				Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		Innspill fra medvirkningsgruppen		Tilbakemelding fra Nye OUS

		1		Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon

		2

		3

		4

		5

		Artikkelnr		Navn		Antall		Ansvar		Kommentar til antall og/eller type utstyr

				Kjøleanlegg / aktiv kjøling.

				6 reserve-pc’er (3 stk. funksjonsbruker + 3 stk. personlig bruker) som står tilkoblet strøm og nettverk.

				1-2 etikettskrivere som står tilkoblet strøm og nettverk.

				1 (2?) printere (; A4-ark) som står tilkoblet strøm og nett.

				3 stk skjermer (24’ eller 27’).

				Forbruksmateriell, 10stk av hver type; muspeker, tastatur, musematte, o.l.

				Nettverkskabler i ulike lengder (1 meter -30 meter), 5stk per lengde

				Nok datapunkter til utstyret i rommet + 4-8 ekstra.

				Nok strømuttak til utstyret i rommet + 4-8 ekstra.

				Hyller til oppbevaring

				Arbeidsbenk for IKT-utstyr hev/senk

				Arbeidsstol

				Glass i dør

				Automatisk døråpner som må kunne låses i åpen tilstand, berøringsfri

				Oppbevaring med skapdører under benk.

				Temperaturovervåkning/temperatur regulering
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10.01.039 Lager, forbruksvarer


1


Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon


Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr






Nye AkerDato:      10.11.2023


NYE AKER 
MEDVIRKNING FUNKSJONSPROSJEKT - MØTE 3 


J - LABORATORIEMEDISIN  







Nye AkerDato:      10.11.2023


NYE AKER 
MEDVIRKNING FUNKSJONSPROSJEKT - MØTE 3 


J - LABORATORIEMEDISIN  


Innholdsfortegnelse  
Oversiktsplan 10.02 Laboratoriemedisin, Prøvetaking plan 01 
Romskjema    10.02.022 Prøvetaking
Romskjema    10.02.023 Laboratorium, prøvetaking


Romskjema    10.01.001 Laboratorium, akuttmottak


Oversiktsplan 10.01 Laboratoriemedisin, Analyse plan 03
Romskjema    10.01.004 Laboratorium, mikrobiologi /   -1
                       10.01.056 Laboratorium, mikroskopi /


       10.01.059 Laboratorium, instrumentrom
Romskjema    10.01.004 Laboratorium, mikrobiologi/    -2
               10.01.056 Laboratorium, mikroskopi/


       10.01.059 Laboratorium, instrumentrom 
Romskjema    10.01.005 Laboratorium, patologi -1
Romskjema    10.01.005 Laboratorium, patologi -2 
Bestykning av utstyr for beskyttelsesventilasjon lab patologi (RIV)
Kapasitet ventilasjon patologi (RIV)
Romskjema    10.01.035 Utlevering, blod/ 10.01.060 Instrumentrom -1
Romskjema    10.01.035 Utlevering, blod/ 10.01.060 Instrumentrom -2
Romskjema    10.01.037 Vaskerom
Romskjema    10.01.038 Lager, forbruksvarer
Romskjema    10.01.039 Lager, forbruksvarer -1
Romskjema    10.01.039 Lager, forbruksvarer -2
Romskjema    10.01.040 Lager, forbruksvarer 
Romskjema    10.01.054 Kontorområde, inkl. stillerom -1
Romskjema    10.01.054 Kontorområde, inkl. stillerom -2
Romskjema    10.01.055 Kontorområde, inkl. stillerom -1
Romskjema    10.01.055 Kontorområde, inkl. stillerom -2


Verifiseres
Verifiseres


Verifiseres


Verifiseres
Verifiseres
Verifiseres


Verifiseres


Verifiseres


Verifiseres
Verifiseres 
Verifiseres


Verifiseres
Gjennomgås i møte 3


Gjennomgås i møte 3



uxbrkc

Notat

Gruppen savner dokumentasjon for enkelte rom (utstyrslister og RFP). Utstyrslister er mottatt fra TIK utstyrsrådgiver for kvalitetskontroll og de stemmer ikke overens med innmelding. RFPer har vi ikke sett og hatt mulighet til å sjekke. Gruppen ønsker derfor de gjenværende RFPer til gjennomsyn. Dette gjelder kjemikalierom, IKT-rom, utprøvingslab, vaktrom.







10.02.001
Prøvetaking


10.2 m²
(10.0 m²)


10.02.002
Prøvetaking


10.1 m²
(10.0 m²)


10.02.003
Prøvetaking


10.2 m²
(10.0 m²)


10.02.004
Prøvetaking


10.1 m²
(10.0 m²)


10.02.005
Prøvetaking


10.2 m²
(10.0 m²)


10.02.010
Prøvetaking


10.2 m²
(10.0 m²)


10.02.011
Prøvetaking


10.5 m²
(10.0 m²)


10.02.012
Prøvetaking


9.8 m²
(10.0 m²)


10.02.013
Prøvetaking


8.7 m²
(10.0 m²)


10.02.014
Prøvetaking


10.2 m²
(10.0 m²)


10.02.015
Prøvetaking


8.6 m²
(10.0 m²)


10.02.016
Venteplass


26.3 m²
(33.0 m²)


10.02.017
WC, HC, HC,


besøkende
5.3 m²


(5.0 m²)


10.02.018
WC, besøkende


2.4 m²
(2.0 m²)


10.02.019
Pause


22.6 m²
(25.0 m²)


10.02.020
WC, HC, HC,


personal
3.7 m²


(5.0 m²)


10.02.021
WC, HC, personal


3.8 m²
(5.0 m²)


10.02.006
Prøvetaking


10.2 m²
(10.0 m²)


10.02.007
Prøvetaking


10.1 m²
(10.0 m²)


10.02.008
Prøvetaking


9.0 m²
(10.0 m²)


10.02.022
Prøvetaking


19.0 m²
(15.0 m²)


10.02.009
Prøvetaking


12.1 m²
(10.0 m²)


10.02.024
Kontor, 1 person


10.2 m²
(9.0 m²)


10.02.025
Kontor, 2 personer


12.2 m²
(12.0 m²)


93.03.097
Sjakt, VVS


11.0 m²
(0.0 m²)


80.06.035
Korridor,


Prøvetakning/Lab
73.9 m²
(0.0 m²)


94.02.044
UF-EL
7.0 m²


(0.0 m²)


80.02.009
Korridor
14.0 m²
(0.0 m²)


10.02.026
Venteplass


8.6 m²
(10.0 m²)


80.07.131
Rørpost
1.6 m²


80.07.137
Rørpost
1.6 m²


10.02.023
Laboratorium,
prøvetaking


22.6 m²
(20.0 m²)


FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer


Mål:  1 : 100


Dato:      10.11.2023


10.02- -  Laboratoriemedisin - Prøvetaking, plan 01


Nye Aker



uxbrkc

Notat

Stellebord bør plasseres på samme side som servant. Ikke ved PC-arbeidsplass. Stellebord ønskes på 2 ekstra romPauserom: veskeskap Ventesone: flere sitteplasser







10.02.022
Prøvetaking


19.0 m²
(15.0 m²)
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer


Grønn - unike rom


Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom


Mål:  1 : 50 10.02.022 -  Prøvetaking


Nye AkerDato:      10.11.2023







10.02.023
Laboratorium, prøvetaking


22.6 m²
(20.0 m²)


80.07.137
Rørpost


80.07.131
Rørpost
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[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"


[NYZ.006]
Håndvask, 600 x 500, lang hendel
[NYZ.008]
Servantmiljø hovedartikkel


[FBD.012]
Benkeplate LAB d=700, hovedartikkel
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[FBD.006]
Benkeplate LAB m/kum 474x374x200
hovedartikkel


Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer


Grønn - unike rom


Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom


Mål:  1 : 50 10.02.023 -  Laboratorium, Prøvetaking


Nye AkerDato:      10.11.2023



uxbrkc

Notat

Se egen tegning for plassering av utstyr. 







10.01.001
Laboratorium, akuttmottak


29.9 m²
(30.0 m²)


[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"


[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel


[031.005]
Undersøkelse- og behandlingsstol


[022.001.01]
Sentrifuge, bordmodell


[031.053]
Prøvetakingsbord


[031.023]
Prøvetagningstralle


[031.023]
Prøvetagningstralle


[GFA.006]
Kjøleskap, laboratorium


[GFA.006]
Kjøleskap, laboratorium


[NYZ.005]
Håndvask, liten 500 x 360, lang hendel


[UZB.004]
Nøddusj med øyespyler


[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"


[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel


[GBA.006.07]
Arbeidsbord d=800 b=1000


FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer


Grønn - unike rom


Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom


Mål:  1 : 50 10.01.001 -  Laboratorium, akuttmottak


Nye AkerDato:      10.11.2023



uxbrkc

Notat

Del opp i prøvetakingssone og labsone. Se egen tegning. Nøddusj: utgå 







10.01.053
Arbeidsrom, validering


28.7 m²
(30.0 m²)


10.01.003
Laboratorium, utprøving


50.1 m²
(50.0 m²)


10.01.004
Laboratorium, mikrobiologi


70.9 m²
(68.0 m²)


10.01.006
Arbeidsrom, validering


29.4 m²
(30.0 m²)


10.01.035
Utleveringsenhet, blod


82.5 m²
(85.0 m²)


10.01.036
Prøvemottak


136.1 m²
(120.0 m²)


10.01.037
Vaskerom
20.7 m²


(20.0 m²)


10.01.038
Lager, forbruksvarer


51.7 m²
(60.0 m²)


10.01.039
Lager, forbruksvarer


74.8 m²
(70.0 m²)


10.01.040
Lager, forbruksvarer


24.7 m²
(15.0 m²)


10.01.042
Møte


28.3 m²
(30.0 m²)


10.01.043
Pause, stort


48.4 m²
(50.0 m²)


10.01.044
WC, personal


1.8 m²
(2.0 m²)
10.01.045


WC, personal
1.8 m²


(2.0 m²)


10.01.046
WC, personal


1.8 m²
(2.0 m²)


10.01.047
WC, personal


1.7 m²
(2.0 m²)


10.01.048
WC, personal


1.7 m²
(2.0 m²)


10.01.049
WC, personal


1.8 m²
(2.0 m²)


10.01.050
WC, HC, personal


5.7 m²
(5.0 m²)


10.01.007
Laboratorium, analysehall


471.5 m²
(517.0 m²)


10.01.005
Laboratorium, patologi


69.6 m²
(75.0 m²)


94.01.021
HF-EL
23.4 m²
(0.0 m²) 80.04.053


Trapperom
22.8 m²
(0.0 m²)


80.04.089
Trapperom


17.9 m²
(0.0 m²)


93.03.119
Sjakt, VVS


10.9 m²
(0.0 m²)


93.03.126
Sjakt, VVS


4.4 m²
(0.0 m²)


94.02.099
UF-EL
7.0 m²


(0.0 m²)


80.06.050
Korridor
49.5 m²
(0.0 m²)


80.06.055
Korridor
18.7 m²
(0.0 m²)


80.06.058
Korridor
255.6 m²
(0.0 m²)


93.03.114
Sjakt, VVS


4.0 m²
(0.0 m²)


93.03.345
Sjakt, VVS


4.0 m²
(0.0 m²)


93.03.347
Sjakt, VVS


6.5 m²
(0.0 m²)


94.02.069
UF-EL
9.5 m²


(0.0 m²)


93.03.239
Sjakt, VVS


11.4 m²
(0.0 m²)


10.01.052
Arbeidsrom, validering


29.6 m²
(30.0 m²)


10.01.054
Kontorområde


82.7 m²
(60.0 m²)


10.01.055
Kontorområde


116.9 m²
(100.0 m²)


93.03.446
Sjakt, VVS


12.9 m²
(0.0 m²)


10.01.057
Lager, kjemikalier


11.4 m²
(10.0 m²)


10.01.056
Laboratorium, mikroskopi


9.8 m²
(6.0 m²)


10.01.061
Arbeidsrom, vaktrom


32.4 m²
(30.0 m²)


10.01.058
Arbeidsrom, lager IKT


15.4 m²
(15.0 m²)


10.01.062
Møte


15.5 m²
(15.0 m²)


10.01.063
Møte


45.2 m²
(40.0 m²)


10.01.059
Laboratorium, instrumentrom


17.7 m²
(15.0 m²)


10.01.060
Instrumentrom


13.3 m²
(15.0 m²)


80.07.097
Rørpost
1.0 m²


80.07.114
Rørpost
1.6 m²


80.07.141
Rørpost
1.6 m²


10.01.064
Kontor
15.9 m²


(12.0 m²)


10.01.041
Kontor, 2 personer


13.4 m²
(12.0 m²)


93.03.374
Sjakt, VVS


7.9 m²


80.07.153
Rørpost
1.6 m²


80.06.327
Korridor, Sluse


11.0 m²


10.01.073
Kopi


4.1 m²
(4.0 m²)


10.01.068
Kontor, 2 personer


13.4 m²
(12.0 m²)


10.01.065
Kontor, 2 personer


15.0 m²
(12.0 m²)


10.01.066
Kontor, 2 personer


13.4 m²
(18.0 m²)


10.01.067
Kontor, 2 personer


13.0 m²
(12.0 m²)


10.01.071
Stillerom
5.0 m²


(5.0 m²)


10.01.070
Stillerom
5.2 m²


(5.0 m²)


10.01.072
Stillerom
6.2 m²


(5.0 m²)


10.01.075
Møte


16.1 m²
(20.0 m²)


Kontor, patologi 
ikke oppdatert etter møte 2


10.01.074
Stillerom
5.5 m²


(5.0 m²)


10.01.069
Stillerom
5.6 m²


(5.0 m²)


93.01.028
Ventilasjonsrom, plan 3, vest


871.8 m²
(0.0 m²)


95.03.045
Teknisk rom, KR, IKT


20.6 m²
(0.0 m²)


80.03.076
Forrom, heis


39.8 m²


80.07.016
AGV-rom
29.5 m²
(0.0 m²)


FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer


Mål:  1 : 200


Dato:      10.11.2023


10.01. -  Laboratoroemedisin, Analyse Plan 03


Nye Aker



uxbrkc

Notat

Bytt plass mellom kopirom og HC-WC slik at alle kontorsoner (og lab) har lettere tilgang til kopirom. 



uxbrkc

Notat

Dør mellom korridorene



uxbrkc

Notat

Snu disse så de spiser mindre areal? 



uxbrkc

Notat

Håndvask her



uxbrkc

Notat

Flytt nøddusj tilbake på vaskerommet



uxbrkc

Notat

GENERELT: hev/senk på alle benker så langt det er mulig (avtrekk, labbenker, kontorpulter osv). Krav til dybde 80 x bredde 120 på arbeidsbord. Overlys i øvre vegg fra spesiallaber til korridor. OBS! Potensiell endret plassering av prøvemottak.



uxbrkc

Notat

MIR/AGV til transport av prøver







10.01.004
Laboratorium, mikrobiologi


70.9 m²
(68.0 m²)


10.01.059
Laboratorium, instrumentrom


17.7 m²
(15.0 m²)


10.01.056
Laboratorium, mikroskopi


9.8 m²
(6.0 m²)


[022.002]
Inkubator


[FAA.003.02]
Sikkerhetsbenk kl.2 A2, 1200mm
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TETT VEGG UTEN VINDUER
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[022.003]
Inkubator CO2


[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"


2 stk i høyden 
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[FHA.002]
Hylle vegghengt tre i høyden på
skinner, hovedartikkel


[FSA.069.01]
Høyskap, generelt låsbart d=600
b=600 h=2100


Sikkerhetsbenk kl 2B
1200mm 
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer


Grønn - unike rom


Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom


Mål:  1 : 50 10.01.004 (1) -  Laboratorium, mikrobiologi (side 1 av 2)


Nye AkerDato:      10.11.2023



uxbrkc

Notat

Alt PCR-ustyr skal plasseres i høyre sone



uxbrkc

Notat

Fjerne en vask til fordel for økt benkeplass. 



uxbrkc

Notat

Benk med underskap under inkubatorene



uxbrkc

Notat

Underskap for lagring 



uxbrkc

Notat

Endebenk her 



uxbrkc

Notat

Sentrifuge plasseres vis a vis på egen benk. Ved sikkerhetskabinettet 



uxbrkc

Notat

Fargemaskiner flyttes til motsatt side



uxbrkc

Notat

Endebenk her 



uxbrkc

Notat

Fjern underskap for å få god sitteplass



uxbrkc

Notat

Vindu i øvre vegg mot korridor



jacaho

Notat

hev senk bord (generelt der det er mulig)



jacaho

Notat

2 stk i høyden: stå på lavt bord



jacaho

Notat

uten underskap



jacaho

Notat

uten underskap



jacaho

Notat

overskap istf hyller







FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer


Mål: 10.01.004 (2) -  Laboratorium, mikrobiologi (side 2 av 2)


Nye AkerDato:      10.11.2023







10.01.005
Laboratorium, patologi


69.6 m²
(75.0 m²)


[022.028]
Fargemaskin


[022.039]
Digital patologi
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Formalin dispenser


[041.004]
Ultrafryser


[022.031.03]
Mikrotom, fryse
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Mikrotom, fryse
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[FAC.011]
Kjemikalieskap


[041.002.01]
Fryseskap, laboratorium


[GFA.006]
Kjøleskap, laboratorium
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Skjerm, PC, standard
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[FAC.003.05]
Avtrekksskap, standard, arbeid med
fargemaskin, 1200mm
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Makrobenk, 2300mm
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Makrobenk, 2000mm


[FHA.002.01]
Hylle, rustfri, tre i høyden, d=400
b=900


[025.001.04]
Mikroskop, lege patologi
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Fargemaskin


[GSZ.011]
Brannsikkert skap


30
0


FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer


Grønn - unike rom


Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom


Mål:  1 : 50 10.01.005 (1) -  Laboratorium, patologi (side 1 av 2)


Nye AkerDato:      10.11.2023



uxbrkc

Notat

OBS! Skapene må være ventilert . Hva er størrelsen på disse? Minimum 80 x 60 uten skillevegg mellom. 



uxbrkc

Notat

Frysemodul (Press to chill) inne i makrobenken



uxbrkc

Notat

Glassprinter + etiketteprinter + scanner + PC her



uxbrkc

Notat

Glassprinter + etiketteprinter + scanner + PC her



uxbrkc

Notat

Dette er to ulike typer. En til immunhist og en fargemaskin



uxbrkc

Notat

Ultrasafe. Gulvstående. Krever gulvplass. Denne er ikke tegnet inn. Kan stå hvor som helst i arealet. 



uxbrkc

Notat

Kan denne ventuelt plasseres i hjørne



uxbrkc

Notat

Tar antar at det er tatt høyde for tilkobling vann og avløp for utstyr. F.eks. makrobenker. Dette er meldt tidligere. 



uxbrkc

Notat

Vindu i øvre vegg mot korridor







FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer


Mål: 10.01.005 (2) -  Laboratorium, patologi (side 2 av 2)


Nye AkerDato:      10.11.2023







10.01.005
Laboratorium, patologi


69.6 m²
(75.0 m²)


[022.028]
Fargemaskin


[022.039]
Digital patologi
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Formalin dispenser


[041.004]
Ultrafryser


[022.031.03]
Mikrotom, fryse
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Mikrotom, fryse


[GBA.006.02]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1200
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[FAC.011]
Kjemikalieskap


[041.002.01]
Fryseskap, laboratorium


[GFA.006]
Kjøleskap, laboratorium


[090.005.01]
Skjerm, PC, standard
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Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457
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[FAC.003.05]
Avtrekksskap, standard, arbeid med
fargemaskin, 1200mm


[FAC.010.02]
Makrobenk, 2300mm
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.0
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[FAC.010.01]
Makrobenk, 2000mm


[FHA.002.01]
Hylle, rustfri, tre i høyden, d=400
b=900


[025.001.04]
Mikroskop, lege patologi
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[022.028]
Fargemaskin


[GSZ.011]
Brannsikkert skap


30
0


FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer


Grønn - unike rom


Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom


Mål:  1 : 50 10.01.005 (1) -  Laboratorium, patologi (side 1 av 2)


Nye AkerDato:      10.11.2023
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Forslag til bestykning -utstyr for beskyttelsesventilasjonRIV 10.11.2023
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Notat

OBS! i patologilab jobbes det med full lukeåpning. Ikke 25 cm. Viktig for beregning av ventilasjon. 







10.01.035
Utleveringsenhet, blod


82.5 m²
(85.0 m²)


10.01.060
Instrumentrom


13.3 m²
(15.0 m²)


80.07.097
Rørpost
1.0 m²


93.03.446
Sjakt, VVS


12.9 m²
(0.0 m²)


[041.002.01.5]
Fryseskap, laboratorium, blodplasma


[025.011]
Plasmatiner


[GBA.006.03]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400


[GFA.006.03]
Kjøleskap, laboratorium, ca. 200 cm


[041.004.03]
Ultrafryser, -40 grader C


[FHB.001.02]
Hyllereol, laminat d=400 b=800 h=2100


[022.001.01]
Sentrifuge, bordmodell Gelkort kassett


liten 
glassentrifuge


[FBD.014.08]
Benkeplate lab laminat d=800 b=2700
h=30 hev/senk


[022.001.01.2]
Sentrifuge, bordmodell, med kjøling


[022.001.01]
Sentrifuge, bordmodell


[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel


[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel


[042.001]
Varmeskap


Plass for printer


[FSA.013.01]
Overskap, generell d=350 b=600
h=700


[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24" [090.005.01.1]


Skjerm, PC, standard, 24"


[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel


[NYZ.006]
Håndvask, 600 x 500, lang hendel


[FBD.014.10]
Benkeplate lab laminat d=800 b=3300
h=30


[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"


[022.001.01.2]
Sentrifuge, bordmodell, med kjøling


[022.001.01.2]
Sentrifuge, bordmodell, med kjøling


[021.006.01]
Analysator blodtype og screening,
medium


[FBD.014.10]
Benkeplate lab laminat d=800 b=3300
h=30


TRC 
vippe


plass for 
isoporesker


Område for 
henting/ levering


hev/senk


[FSJ.002]
Underskap, labsystem, hovedartikkel


FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer


Grønn - unike rom


Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom


Mål:  1 : 50 10.01.035 (1) -  Utleveringsenhet blod (side 1 av 2)


Nye AkerDato:      10.11.2023
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Notat

Vindu i øvre vegg mot korridor nordOverskap i midtbenk + oppe til høyre for økt lagring2 trillebord



uxbrkc

Notat

Vil blodtypemaskiner av typen vi har meldt få plass på endebenk? Her må det også være avløpBegge sentrifuger utgår



uxbrkc

Notat

Denne sentrifugen trenger ikke kjøling







FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer


Mål: 10.01.035 (2) -  Utleveringsenhet blod (side 2 av 2)


Nye AkerDato:      10.11.2023







10.01.037
Vaskerom


20.7 m²
(20.0 m²)


[NYZ.006]
Håndvask, 600 x 500, lang hendel


[NYZ.008]
Servantmiljø hovedartikkel


[FAE.001]
Punktavsug, fleksibelt ø125 med
plexiglasshette - Hovedartikkel


[UZB.004]
Nøddusj med øyespyler


[GMZ.049]
Ismaskin, gulvstående


Plass for MQ-vann


[FSA.013.01]
Overskap, generell d=350 b=600
h=700


[042.002]
Tørkeskap


[FBC.009]
Arbeidsbenk på ben med dobbel kum
hovedartikkel


[054.057.02]
Dekontaminator,høy, vask ,tørk til
laboratoriet


[054.057.02]
Dekontaminator,høy, vask ,tørk til
laboratoriet


[061.001.05]
Trillebord, 50 x 70 x 85 cm ( BXDXH)


[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel


Nisje i korridor med nøddusj


FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer


Grønn - unike rom


Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom


Mål:  1 : 50 10.01.037 -  Vaskerom


Nye AkerDato:      10.11.2023



uxbrkc

Notat

Nøddusj: Plasseres tilbake på vaskerom. Rett innenfor døren.  



uxbrkc

Notat

Fyll opp med benkeplass







10.01.038
Lager, forbruksvarer


51.7 m²
(60.0 m²)


12
00


12
00


12
00


1550


Hyllesystem med åpne fleksible hyller


[031.023]
Prøvetagningstralle


FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer


Grønn - unike rom


Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom


Mål:  1 : 50 10.01.038 -  Lager forbruksvarer


Nye AkerDato:      10.11.2023



uxbrkc

Notat

Hyllene må kunne merkes.Materialtype? Stødige, stabile, dype og kraftige. Paller med varer bør kunne kjøres inn mellom hyllesystemene







10.01.039
Lager, forbruksvarer


74.8 m²
(70.0 m²) 15


00
14


00
15


15


800 100 1500


[041.004.01.1]
Ultrafryser, -86 grader, skap


[041.004.01.1]
Ultrafryser, -86 grader, skap


[041.002.01]
Fryseskap, laboratorium


[GFA.006]
Kjøleskap, laboratorium


[GFA.006]
Kjøleskap, laboratorium


[GFA.006]
Kjøleskap, laboratorium


kjøleskap bredt


kjøleskap bredt x 2


[041.004.01.1]
Ultrafryser, -86 grader, skap


[041.004.01.1]
Ultrafryser, -86 grader, skap
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[061.001.05]
Trillebord, 50 x 70 x 85 cm ( BXDXH)


FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer


Grønn - unike rom


Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom


Mål:  1 : 50 10.01.039 (1) -  Lager forbruksvarer (side 1 av 2)


Nye AkerDato:      10.11.2023



uxbrkc

Notat

Frys/kjøl stemmer i utstyrslista, men ikke på tegning. Det er ikke tegnet inn noen doble varianterKjølevegg: Hyller i alle skapene unntatt de 2 sørligste. God plass mellom hyllene. Installer ekstra kjøling grunnet varmeproduserende kjøl/fryseskap (regner med at det er ivaretatt, men skriver det opp)Paller med varer bør kunne kjøres inn mellom radene med kjøl/frys







Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer


Grønn - unike rom


Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom


Mål: 10.01.039 (2) -  Lager forbruksvarer (side 2 av 2)


Nye AkerDato:      10.11.2023







[041.004.01.1]
Ultrafryser, -86 grader, skap
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10.01.040
Lager, forbruksvarer


24.7 m²
(15.0 m²)
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[GFA.006]
Kjøleskap, laboratorium


[FHB.001.02]
Hyllereol, laminat d=400 b=800 h=2100


[FHB.001.02]
Hyllereol, laminat d=400 b=800 h=2100


FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer


Grønn - unike rom


Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom


Mål:  1 : 50 10.01.040 -  Lager, forbruksvarer


Nye AkerDato:      10.11.2023



uxbrkc

Notat

10.01.040 Nitrogen-tank mangler på tegning, men ok på utstyrslista. Denne trenger gulvplass.







10.01.054
Kontorområde


82.7 m²
(60.0 m²)


10.01.071
Stillerom
5.0 m²


(5.0 m²)


10.01.070
Stillerom
5.2 m²


(5.0 m²)


[GBA.006.03]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400


[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel


[GHA.001.01]
Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar, d=800
b=400 h=750


[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar


[GBA.006.14]
Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200


[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel


[092.001.04]
AV-pakke, stillerom/skype


[GPZ.001.01]
Stol, møte


[GBA.005.12]
Bord, møtebord, rundt Ø 1000


[FXB.003]
Knagg, hovedartikkel


FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer


Grønn - unike rom


Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom


Mål:  1 : 50 10.01.054 (1) -  Kontorområde inkl. stillerom (side 1 av 2)


Nye AkerDato:      10.11.2023



uxbrkc

Notat

2 ekstra stillerom (eller et større med flere plasser) fremfor møtebord. Kan ikke ha møter i felles landskap. Eventuelt 2 ekstra deltidsplasser. Ønsker å skille ut 2 stk kontorplasser til 2-mannskontor slik at man får oppfylt innmeldingen hvor det ble bedt om 14 cellekontorplasser (per nå er det kun tegnet inn 12).Knagger flyttes avfallsløsningSkap for oppbevaring for PCer osv når ikke i bruk



uxbrkc

Notat

REGNESTYKKE: Meldt behov for 34 heltidsplasser, 10 deltidsplasser. - 10.01.054: 12 heltidsplasser- 10.01.055: 10 heltidsplasser + 10 deltidsplasser- 2-mannskontorer: 12 heltidsplasser=>Løsningsforslaget: 34 heltidsplasser + 10 deltidsplasserAvvik: Bedt om 14 cellekontorplasser. Fått 12 cellekontorplasser. 







Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer


Mål: 10.01.054 (2) -  Kontorområde inkl. stillerom (side 2 av 2)


Nye AkerDato:      10.11.2023







10.01.055
Kontorområde


116.9 m²
(100.0 m²)


10.01.074
Stillerom
5.5 m²


(5.0 m²)


10.01.069
Stillerom
5.6 m²


(5.0 m²)


[GBA.005.12]
Bord, møtebord, rundt Ø 1000


[GPZ.001.01]
Stol, møte


[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel


[GBA.006.02]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1200


[GHA.001.01]
Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar, d=800
b=400 h=750


[GBA.006.02]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1200


[GHA.001.01]
Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar, d=800
b=400 h=750


[GHA.001.08]
Hylleseksjon med skyvedører d=400
b=1200 h=900


[FXB.003]
Knagg, hovedartikkel


[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel


[GBA.006.02]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1200


[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel


[092.001.04]
AV-pakke, stillerom/skype


FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer


Grønn - unike rom


Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom


Mål:  1 : 50 10.01.055 (1) -  Kontorområde inkl. stillerom (side 1 av 2)


Nye AkerDato:      10.11.2023


Planutsnitt 10.01.055 Kontorområde



uxbrkc

Notat

2 ekstra stillerom fremfor møtebord. Kan ikke ha møter i felles landskap. . Eventuelt et større stillerom for samarbeid mellom flere personer. Knagger flyttes Skap plasseres mellom de to innerste plassene slik at disse kan deles mellom brukerne eller legge til ekstra. Vil man få tilstrekkelig dagslys til heldagsplass dersom man setter 3 pulter på rad fra vinduet? AvfallsløsningSkap for oppbevaring for PCer osv når ikke i bruk. 







Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer


Mål: 10.01.055 (2) -  Kontorområde inkl. stillerom (side 2 av 2)


Nye AkerDato:      10.11.2023
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.01.001


Romnavn Laboratorium, akumoak
Plassering: 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse
RFP status Unik
Sist endret Kristensen, Ralf, 24. august 2023 15:10


Koding


Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-


U1_LKS
Dato synkronisert fra
modell


09.11.2023 17:01:58


Romkonfigurasjon L0000:----:--


Arealer


Programmert 30,00
Prosjektert 29,85
Høyde 0
Omkrets: 0


Grupper / Klassifiseringer / Status


Prosjekteringsområde U1.02


Prosjekteringsområde -
Team


Team 5


Bygg D1 - Bygg D1


Plan U1 - Plan U1


Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)


3.4 - Laboratoriemedisin


Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)


085.01 - Laboratorium,
analyse


MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept


Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning


Beskrivelse


Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Laboratoriearbeid.


Personbelastning (underlag for
møblering og areal)


Verdi Spesifikasjon


Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass


Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon


Nærhet/avstand l andre
funksjoner


Uorming/bygg


Vegger Verdi Spesifikasjon


Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn


Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon


Glassfelt i vegg l andre rom


Vinduer og Dører


Dører Verdi Spesifikasjon


Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner


Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon


Dagslys
Ikke vindu


Blending


Elkra


Belysning Verdi Spesifikasjon


Spesielle krav


sne.louise.johannessen@nosyko.no, 10. november 2023


10:16


Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 1
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Notat

1 person. Ambullerende mellom labrom og prøvetaking ellers i akuttmotttak







Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.01.001


IKT


Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon


Pasientsignalanlegg


Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon


Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede


Automasjon og sikkerhet


Automasjon Verdi Spesifikasjon


Deteksjon, spesifiser


Vann og sanitær


Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon


Tilkobling renset vann


Avløp Verdi Spesifikasjon


Avløp i gulv


Sanitær Verdi Spesifikasjon


Håndvask
Øyedusj
Nøddusj


Varme, venlasjon og inneklima


Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon


Spesiell romtemperatur
Lufukghet


Venlasjon Verdi Spesifikasjon


Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer


0


Spesielle krav l trykk


Gasser


Inn l rommet Verdi Spesifikasjon


Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0


Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon


Gassutløp fra sug 0


HMS


Avfall Verdi Spesifikasjon


Spesialbehandling av avfall


Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon


Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder


sne.louise.johannessen@nosyko.no, 10. november 2023


10:16


Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 2







Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.01.004


Romnavn Laboratorium, mikrobiologi
Plassering: 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse
RFP status Unik
Sist endret Kristensen, Ralf, 6. october 2023 11:08


Koding


Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D3_AM_ARK_00_Innvendig_03-03M_LKS


Romkonfigurasjon L0000:----:--


Dato synkronisert fra
modell


09.11.2023 17:46:47


Arealer


Programmert 68,00
Prosjektert 70,87
Høyde 0
Omkrets: 0


Grupper / Klassifiseringer / Status


Prosjekteringsområde 03.02


Prosjekteringsområde -
Team


Team 5


Bygg D2 - Bygg D2


Plan 03 - Plan 03


Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)


3.4 - Laboratoriemedisin


Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)


085.01 - Laboratorium,
analyse


MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept


Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning


Beskrivelse


Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Desentralt laboratorium for mikrobiologi.


Personbelastning (underlag for
møblering og areal)


Verdi Spesifikasjon


Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 07 l 22 5 d/u
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass


Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon


Nærhet/avstand l andre
funksjoner


Uorming/bygg


Vegger Verdi Spesifikasjon


Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn


Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon


Glassfelt i vegg l andre rom


Vinduer og Dører


Dører Verdi Spesifikasjon


Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner


Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon


Dagslys
Ikke vindu


Blending


Elkra


Belysning Verdi Spesifikasjon


Spesielle krav
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Notat

Vinduer øvre del veggGlass i dørAutomatisk døråpnerSolskjerming



uxbrkc

Notat

Korriger antall personer 5 pers, maks 7



uxbrkc

Notat

Varig arbeidsplass



uxbrkc

Notat

Gjennomstikk







Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.01.004


IKT


Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon


Pasientsignalanlegg


Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon


Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede


Automasjon og sikkerhet


Automasjon Verdi Spesifikasjon


Deteksjon, spesifiser


Vann og sanitær


Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon


Tilkobling renset vann


Avløp Verdi Spesifikasjon


Avløp i gulv


Sanitær Verdi Spesifikasjon


Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj


Varme, venlasjon og inneklima


Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon


Spesiell romtemperatur
Lufukghet


Venlasjon Verdi Spesifikasjon


Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer


0


Spesielle krav l trykk


Gasser


Inn l rommet Verdi Spesifikasjon


Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0


Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon


Gassutløp fra sug 0


HMS


Avfall Verdi Spesifikasjon


Spesialbehandling av avfall


Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon


Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Notat

CO2-gassMulighet for fremtidig tilkobling sentralt gassanlegg



uxbrkc

Notat

Gj.snitt 3 pers



uxbrkc

Notat

Spesialrenhold







Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.01.005


Romnavn Laboratorium, patologi
Plassering: 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse
RFP status Unik
Sist endret Kvehaugen, Thomas, 18. october 2023 09:08


Koding


Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D3_AM_ARK_00_Innvendig_03-03M_LKS


Romkonfigurasjon L0000:----:--


Dato synkronisert fra
modell


09.11.2023 17:46:47


Arealer


Programmert 75,00
Prosjektert 69,59
Høyde 4,42
Omkrets: 42,31


Grupper / Klassifiseringer / Status


Prosjekteringsområde 03.02


Prosjekteringsområde -
Team


Team 5


Bygg D2 - Bygg D2


Plan 03 - Plan 03


Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)


3.4 - Laboratoriemedisin


Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)


085.00 - Laboratorium


MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept


Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning


Beskrivelse


Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Moak av patologiprøver.
Sning, farging og digitalisering av sni.


3 hovedflyter i rommet:
1. Moak/registrering/forsendelse
2. Frysesnisløyfe med sning, farging og skanning (digital patologi).
3. Biobanking


Personbelastning (underlag for
møblering og areal)


Verdi Spesifikasjon


Personer, normalt 3
Bruksd, normalt 07 l 17 7 d/u
Personer, maksimalt 4
Varig arbeidsplass


Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon


Nærhet/avstand l andre
funksjoner


Uorming/bygg


Vegger Verdi Spesifikasjon


Gjennomskk/luke l andre rom Venlerte gjennomskkskap
for inn- og utlevering av
prøver.


Skjerming mot innsyn


Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon


Glassfelt i vegg l andre rom
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.01.005


Vinduer og Dører


Dører Verdi Spesifikasjon


Spesielle krav l døråpning Inntransport av utstyr
Glass i dør
Automask døråpner


Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon


Dagslys
Ikke vindu


Blending


Elkra


Belysning Verdi Spesifikasjon


Spesielle krav


IKT


Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon


Pasientsignalanlegg


Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon


Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede


Automasjon og sikkerhet


Automasjon Verdi Spesifikasjon


Deteksjon, spesifiser


Vann og sanitær


Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon


Tilkobling renset vann


Avløp Verdi Spesifikasjon


Avløp i gulv


Sanitær Verdi Spesifikasjon


Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj Nærhet l nøddusj. Trenger


ikke være i rommet.


Varme, venlasjon og inneklima


Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon


Spesiell romtemperatur
Lufukghet


Venlasjon Verdi Spesifikasjon


Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer


3


Spesielle krav l trykk
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Notat

Vindu øverst på vegg mot korridor



uxbrkc

Notat

Øyeskylleflaske







Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.01.005


Gasser


Inn l rommet Verdi Spesifikasjon


Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0


Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon


Gassutløp fra sug 0


HMS


Avfall Verdi Spesifikasjon


Spesialbehandling av avfall


Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon


Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Notat

Kjemikalietilkobling makrobenker, formalin







Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.01.035


Romnavn Utleveringsenhet, blod
Plassering: 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse
RFP status Unik
Sist endret Kristensen, Ralf, 30. june 2023 13:28


Koding


Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D3_AM_ARK_00_Innvendig_03-03M_LKS


Romkonfigurasjon 00000:----:--


Dato synkronisert fra
modell


09.11.2023 17:46:48


Arealer


Programmert 85,00
Prosjektert 82,53
Høyde 0
Omkrets: 0


Grupper / Klassifiseringer / Status


Prosjekteringsområde 03.02


Prosjekteringsområde -
Team


Team 5


Bygg D2 - Bygg D2


Plan 03 - Plan 03


Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)


3.4 - Laboratoriemedisin


Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)


178.00 - Utlevering


MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept


Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning


Beskrivelse


Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Utlevering av blodprodukter.
Laboratorievirksomhet.
Kjøle- og fryseskap l oppbevaring av blodprodukter
Forsendelse i rørpost


Personbelastning (underlag for
møblering og areal)


Verdi Spesifikasjon


Personer, normalt 3
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 5
Varig arbeidsplass


Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon


Nærhet/avstand l andre
funksjoner


Uorming/bygg


Vegger Verdi Spesifikasjon


Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn


Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon


Glassfelt i vegg l andre rom


Vinduer og Dører


Dører Verdi Spesifikasjon


Spesielle krav l døråpning Inntransport av utstyr
Glass i dør
Automask døråpner


Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon


Dagslys
Ikke vindu


Blending
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Notat

Gjelder vegg mot felleskorridor ved heis



uxbrkc

Notat

Overlys til indre korridor. Vinduer i øvre del av vegg. 







Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.01.035


Elkra


Belysning Verdi Spesifikasjon


Spesielle krav


IKT


Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon


Pasientsignalanlegg


Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon


Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede


Automasjon og sikkerhet


Automasjon Verdi Spesifikasjon


Deteksjon, spesifiser


Vann og sanitær


Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon


Tilkobling renset vann


Avløp Verdi Spesifikasjon


Avløp i gulv


Sanitær Verdi Spesifikasjon


Håndvask
Øyedusj
Nøddusj Nærhet l nøddusj. Trenger


ikke være i rommet.


Varme, venlasjon og inneklima


Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon


Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 22 Grunnet
produkter.
Alternavt
må
temperert
skap
inn.


Lufukghet


Venlasjon Verdi Spesifikasjon


Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer


4


Spesielle krav l trykk
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Notat

Kun løse flasker







Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.01.035


Gasser


Inn l rommet Verdi Spesifikasjon


Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0


Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon


Gassutløp fra sug 0


HMS


Avfall Verdi Spesifikasjon


Spesialbehandling av avfall Gule risikoavfallsbokser


Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon


Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.01.037


Romnavn Vaskerom
Plassering: 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse
RFP status Unik
Sist endret Kvehaugen, Thomas, 18. october 2023 09:08


Koding


Prosj. romnr:
Bruksromnr
Dato synkronisert fra
modell


09.11.2023 17:46:48


Modellnavn fra Revit NSA_D3_AM_ARK_00_Innvendig_03-03M_LKS


Romkonfigurasjon -----:----:--


Arealer


Programmert 20,00
Prosjektert 20,70
Høyde 2,97
Omkrets: 164,01


Grupper / Klassifiseringer / Status


Prosjekteringsområde 03.02


Prosjekteringsområde -
Team


Team 5


Bygg D2 - Bygg D2


Plan 03 - Plan 03


Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)


3.4 - Laboratoriemedisin


Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)


186.00 - Vaskerom


MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept


Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning


Beskrivelse


Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Felles vaskerom for utstyr som benyes i laboratoriet.


Personbelastning (underlag for
møblering og areal)


Verdi Spesifikasjon


Personer, normalt 1
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass


Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon


Nærhet/avstand l andre
funksjoner


Uorming/bygg


Vegger Verdi Spesifikasjon


Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn


Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon


Glassfelt i vegg l andre rom


Vinduer og Dører


Dører Verdi Spesifikasjon


Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner


Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon


Dagslys
Ikke vindu


Blending


Elkra


Belysning Verdi Spesifikasjon


Spesielle krav
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Notat

Vindu i øvre del av vegg mot korridor







Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.01.037


IKT


Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon


Pasientsignalanlegg


Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon


Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede


Automasjon og sikkerhet


Automasjon Verdi Spesifikasjon


Deteksjon, spesifiser


Vann og sanitær


Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon


Tilkobling renset vann Type II vann


Avløp Verdi Spesifikasjon


Avløp i gulv


Sanitær Verdi Spesifikasjon


Håndvask
Øyedusj
Nøddusj


Varme, venlasjon og inneklima


Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon


Spesiell romtemperatur
Lufukghet


Venlasjon Verdi Spesifikasjon


Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer


0


Spesielle krav l trykk


Gasser


Inn l rommet Verdi Spesifikasjon


Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0


Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon


Gassutløp fra sug 0


HMS


Avfall Verdi Spesifikasjon


Spesialbehandling av avfall


Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon


Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Notat

Fastmontert øyedusj. Integrert i nøddusj. Plasseres her fremfor korridor







Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.01.038


Romnavn Lager, forbruksvarer
Plassering: 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse
RFP status Unik
Sist endret Kristensen, Ralf, 6. october 2023 12:24


Koding


Prosj. romnr:
Bruksromnr
Tegningsnavn Lager F


Dato synkronisert fra
modell


09.11.2023 17:46:48


Modellnavn fra Revit NSA_D3_AM_ARK_00_Innvendig_03-03M_LKS


Romkonfigurasjon -----:----:--


Arealer


Programmert 60,00
Prosjektert 51,72
Høyde 0
Omkrets: 0


Grupper / Klassifiseringer / Status


Prosjekteringsområde 03.02


Prosjekteringsområde -
Team


Team 5


Bygg D2 - Bygg D2


Plan 03 - Plan 03


Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)


3.4 - Laboratoriemedisin


Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)


087.14 - Lager,
forbruksvarer


MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept


Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning


Beskrivelse


Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Oppbevaring av forbruksvarer i kasse- bakkeskap eller åpne hyller.
Beslling og moak av forbruksarkler


Personbelastning (underlag for
møblering og areal)


Verdi Spesifikasjon


Personer, normalt 1
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass


Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon


Nærhet/avstand l andre
funksjoner


Uorming/bygg


Vegger Verdi Spesifikasjon


Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn


Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon


Glassfelt i vegg l andre rom


Vinduer og Dører


Dører Verdi Spesifikasjon


Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner


Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon


Dagslys
Ikke vindu


Blending


Elkra


Belysning Verdi Spesifikasjon


Spesielle krav
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Notat

Automatisk døråpner







Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.01.038


IKT


Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon


Pasientsignalanlegg


Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon


Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede


Automasjon og sikkerhet


Automasjon Verdi Spesifikasjon


Deteksjon, spesifiser


Vann og sanitær


Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon


Tilkobling renset vann


Avløp Verdi Spesifikasjon


Avløp i gulv


Sanitær Verdi Spesifikasjon


Håndvask
Øyedusj
Nøddusj


Varme, venlasjon og inneklima


Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon


Spesiell romtemperatur
Lufukghet


Venlasjon Verdi Spesifikasjon


Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer


0


Spesielle krav l trykk


Gasser


Inn l rommet Verdi Spesifikasjon


Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0


Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon


Gassutløp fra sug 0


HMS


Avfall Verdi Spesifikasjon


Spesialbehandling av avfall


Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon


Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.01.039


Romnavn Lager, forbruksvarer
Plassering: 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse
RFP status Unik
Sist endret Hegstad, Terje, 3. november 2023 12:55


Koding


Prosj. romnr:
Bruksromnr
Tegningsnavn Lager F


Modellnavn fra Revit NSA_D3_AM_ARK_00_Innvendig_03-03M_LKS


Dato synkronisert fra
modell


09.11.2023 17:46:48


Romkonfigurasjon -----:----:--


Arealer


Programmert 70,00
Prosjektert 74,76
Høyde 0
Omkrets: 0


Grupper / Klassifiseringer / Status


Prosjekteringsområde 03.02


Prosjekteringsområde -
Team


Team 5


Bygg D2 - Bygg D2


Plan 03 - Plan 03


Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)


3.4 - Laboratoriemedisin


Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)


087.14 - Lager,
forbruksvarer


MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept


Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning


Beskrivelse


Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Oppbevaring av forbruksvarer i kasse- bakkeskap eller åpne hyller.
Beslling og moak av forbruksarkler


Personbelastning (underlag for
møblering og areal)


Verdi Spesifikasjon


Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass


Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon


Nærhet/avstand l andre
funksjoner


Uorming/bygg


Vegger Verdi Spesifikasjon


Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn


Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon


Glassfelt i vegg l andre rom


Vinduer og Dører


Dører Verdi Spesifikasjon


Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner


Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon


Dagslys
Ikke vindu


Blending


Elkra


Belysning Verdi Spesifikasjon


Spesielle krav


sne.louise.johannessen@nosyko.no, 10. november 2023
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Notat

Automatisk døråpning







Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.01.039


IKT


Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon


Pasientsignalanlegg


Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon


Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede


Automasjon og sikkerhet


Automasjon Verdi Spesifikasjon


Deteksjon, spesifiser


Vann og sanitær


Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon


Tilkobling renset vann


Avløp Verdi Spesifikasjon


Avløp i gulv Kondensavløp


Sanitær Verdi Spesifikasjon


Håndvask
Øyedusj
Nøddusj


Varme, venlasjon og inneklima


Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon


Spesiell romtemperatur
Lufukghet


Venlasjon Verdi Spesifikasjon


Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer


0


Spesielle krav l trykk


Gasser


Inn l rommet Verdi Spesifikasjon


Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0


Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon


Gassutløp fra sug 0


HMS


Avfall Verdi Spesifikasjon


Spesialbehandling av avfall


Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon


Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder


sne.louise.johannessen@nosyko.no, 10. november 2023
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.01.040


Romnavn Lager, forbruksvarer
Plassering: 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse
RFP status Unik
Sist endret Kristensen, Ralf, 22. august 2023 12:22


Koding


Prosj. romnr:
Bruksromnr
Tegningsnavn Lager F


Modellnavn fra Revit NSA_D3_AM_ARK_00_Innvendig_03-03M_LKS


Romkonfigurasjon -----:----:--


Dato synkronisert fra
modell


09.11.2023 17:46:48


Arealer


Programmert 15,00
Prosjektert 24,72
Høyde 0
Omkrets: 0


Grupper / Klassifiseringer / Status


Prosjekteringsområde 03.02


Prosjekteringsområde -
Team


Team 5


Bygg D2 - Bygg D2


Plan 03 - Plan 03


Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)


3.4 - Laboratoriemedisin


Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)


087.14 - Lager,
forbruksvarer


MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept


Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning


Beskrivelse


Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Oppbevaring av forbruksvarer i kasse- bakkeskap eller åpne hyller.
Beslling og moak av forbruksarkler


Personbelastning (underlag for
møblering og areal)


Verdi Spesifikasjon


Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass


Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon


Nærhet/avstand l andre
funksjoner


Uorming/bygg


Vegger Verdi Spesifikasjon


Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn


Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon


Glassfelt i vegg l andre rom


Vinduer og Dører


Dører Verdi Spesifikasjon


Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner


Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon


Dagslys
Ikke vindu


Blending


Elkra


Belysning Verdi Spesifikasjon


Spesielle krav


sne.louise.johannessen@nosyko.no, 10. november 2023
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Notat

1 pers, maks 2



uxbrkc

Notat

Glass i dør og automatisk åpning







Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.01.040


IKT


Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon


Pasientsignalanlegg


Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon


Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede


Automasjon og sikkerhet


Automasjon Verdi Spesifikasjon


Deteksjon, spesifiser


Vann og sanitær


Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon


Tilkobling renset vann


Avløp Verdi Spesifikasjon


Avløp i gulv Kondens


Sanitær Verdi Spesifikasjon


Håndvask
Øyedusj
Nøddusj


Varme, venlasjon og inneklima


Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon


Spesiell romtemperatur
Lufukghet


Venlasjon Verdi Spesifikasjon


Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer


0


Spesielle krav l trykk


Gasser


Inn l rommet Verdi Spesifikasjon


Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0


Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon


Gassutløp fra sug 0


HMS


Avfall Verdi Spesifikasjon


Spesialbehandling av avfall


Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon


Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder


sne.louise.johannessen@nosyko.no, 10. november 2023
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.01.054


Romnavn Kontorområde
Plassering: 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse
RFP status Avledet fra SRMAL.077.20
Sist endret Kristensen, Ralf, 8. november 2023 10:06


Koding


Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D3_AM_ARK_00_Innvendig_03-03M_LKS


Dato synkronisert fra
modell


09.11.2023 17:46:57


Arealer


Programmert 60,00
Prosjektert 82,74
Høyde 0
Omkrets: 0


Grupper / Klassifiseringer / Status


Prosjekteringsområde 03.02


Prosjekteringsområde -
Team


Team 5


Bygg D1 - Bygg D1


Plan 03 - Plan 03


Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)


3.4 - Laboratoriemedisin


Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)


077.00 - Kontor


MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept


Status (Programmert) dR2 - Avklart tverrfaglig
grensesni


Beskrivelse


Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Areal for flere kontorarbeidsplasser som danner et kontorlandskap. Størrelsen varierer avhengig av behov og byggets geometri. Et kontorlandskap
er normalt lknyet et fellesareal med te-kjøkken. Avfallssortering løses med et møbel i rommet som tømmes av renholdspersonal.


Personbelastning (underlag for
møblering og areal)


Verdi Spesifikasjon


Personer, normalt 12  *
Bruksd, normalt 07 * l 20 * 5 d/u *
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass


Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon


Nærhet/avstand l andre
funksjoner


Uorming/bygg


Vegger Verdi Spesifikasjon


Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn


Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon


Glassfelt i vegg l andre rom


Vinduer og Dører


Dører Verdi Spesifikasjon


Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner


Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon


Dagslys
Ikke vindu


Blending


Elkra


Belysning Verdi Spesifikasjon


Spesielle krav


sne.louise.johannessen@nosyko.no, 10. november 2023
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.01.054


IKT


Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon


Pasientsignalanlegg


Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon


Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede


Automasjon og sikkerhet


Automasjon Verdi Spesifikasjon


Deteksjon, spesifiser


Vann og sanitær


Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon


Tilkobling renset vann


Avløp Verdi Spesifikasjon


Avløp i gulv


Sanitær Verdi Spesifikasjon


Håndvask
Øyedusj
Nøddusj


Varme, venlasjon og inneklima


Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon


Spesiell romtemperatur
Lufukghet


Venlasjon Verdi Spesifikasjon


Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer


0


Spesielle krav l trykk


Gasser


Inn l rommet Verdi Spesifikasjon


Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0


Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon


Gassutløp fra sug 0


HMS


Avfall Verdi Spesifikasjon


Spesialbehandling av avfall


Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon


Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder


sne.louise.johannessen@nosyko.no, 10. november 2023
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.01.055


Romnavn Kontorområde
Plassering: 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse
RFP status Avledet fra SRMAL.077.20
Sist endret Kristensen, Ralf, 8. november 2023 10:07


Koding


Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D3_AM_ARK_00_Innvendig_03-03M_LKS


Dato synkronisert fra
modell


09.11.2023 17:46:58


Arealer


Programmert 100,00
Prosjektert 116,89
Høyde 0
Omkrets: 0


Grupper / Klassifiseringer / Status


Prosjekteringsområde 03.02


Prosjekteringsområde -
Team


Team 5


Bygg D1 - Bygg D1


Plan 03 - Plan 03


Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)


3.4 - Laboratoriemedisin


Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)


077.00 - Kontor


MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept


Status (Programmert) dR2 - Avklart tverrfaglig
grensesni


Beskrivelse


Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Areal for flere kontorarbeidsplasser som danner et kontorlandskap. Størrelsen varierer avhengig av behov og byggets geometri. Et kontorlandskap
er normalt lknyet et fellesareal med te-kjøkken. Avfallssortering løses med et møbel i rommet som tømmes av renholdspersonal.


Personbelastning (underlag for
møblering og areal)


Verdi Spesifikasjon


Personer, normalt 10  *
Bruksd, normalt 07 * l 20 * 5 d/u *
Personer, maksimalt 20 *
Varig arbeidsplass


Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon


Nærhet/avstand l andre
funksjoner


Uorming/bygg


Vegger Verdi Spesifikasjon


Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn


Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon


Glassfelt i vegg l andre rom


Vinduer og Dører


Dører Verdi Spesifikasjon


Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner


Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon


Dagslys
Ikke vindu


Blending


Elkra


Belysning Verdi Spesifikasjon


Spesielle krav


sne.louise.johannessen@nosyko.no, 10. november 2023
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.01.055


IKT


Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon


Pasientsignalanlegg


Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon


Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede


Automasjon og sikkerhet


Automasjon Verdi Spesifikasjon


Deteksjon, spesifiser


Vann og sanitær


Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon


Tilkobling renset vann


Avløp Verdi Spesifikasjon


Avløp i gulv


Sanitær Verdi Spesifikasjon


Håndvask
Øyedusj
Nøddusj


Varme, venlasjon og inneklima


Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon


Spesiell romtemperatur
Lufukghet


Venlasjon Verdi Spesifikasjon


Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer


0


Spesielle krav l trykk


Gasser


Inn l rommet Verdi Spesifikasjon


Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0


Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon


Gassutløp fra sug 0


HMS


Avfall Verdi Spesifikasjon


Spesialbehandling av avfall


Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon


Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder


sne.louise.johannessen@nosyko.no, 10. november 2023
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.01.056


Romnavn Laboratorium, mikroskopi
Plassering: 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse
RFP status Unik
Sist endret Kristensen, Ralf, 6. october 2023 10:55


Koding


Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D3_AM_ARK_00_Innvendig_03-03M_LKS


Romkonfigurasjon L0000:----:--


Dato synkronisert fra
modell


09.11.2023 17:46:58


Arealer


Programmert 6,00
Prosjektert 9,78
Høyde 0
Omkrets: 0


Grupper / Klassifiseringer / Status


Prosjekteringsområde 03.02


Prosjekteringsområde -
Team


Team 5


Bygg D2 - Bygg D2


Plan 03 - Plan 03


Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)


3.4 - Laboratoriemedisin


Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)


097 - Mørkerom


MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept


Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning


Beskrivelse


Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Laboratoriearbeid, mikroskopering.
Skal fungere som et mørkerom.


Personbelastning (underlag for
møblering og areal)


Verdi Spesifikasjon


Personer, normalt 1
Bruksd, normalt 07 l 22 5 d/u
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass


Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon


Nærhet/avstand l andre
funksjoner


Uorming/bygg


Vegger Verdi Spesifikasjon


Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn


Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon


Glassfelt i vegg l andre rom


Vinduer og Dører


Dører Verdi Spesifikasjon


Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner


Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon


Dagslys
Ikke vindu


Blending


Elkra


Belysning Verdi Spesifikasjon


Spesielle krav Skal være helt mørkt for
mikroskopering.


sne.louise.johannessen@nosyko.no, 10. november 2023
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Notat

7 dager per uke







Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.01.056


IKT


Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon


Pasientsignalanlegg


Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon


Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede


Automasjon og sikkerhet


Automasjon Verdi Spesifikasjon


Deteksjon, spesifiser


Vann og sanitær


Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon


Tilkobling renset vann


Avløp Verdi Spesifikasjon


Avløp i gulv


Sanitær Verdi Spesifikasjon


Håndvask
Øyedusj
Nøddusj


Varme, venlasjon og inneklima


Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon


Spesiell romtemperatur
Lufukghet


Venlasjon Verdi Spesifikasjon


Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer


0


Spesielle krav l trykk


Gasser


Inn l rommet Verdi Spesifikasjon


Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0


Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon


Gassutløp fra sug 0


HMS


Avfall Verdi Spesifikasjon


Spesialbehandling av avfall


Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon


Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder


sne.louise.johannessen@nosyko.no, 10. november 2023
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.01.059


Romnavn Laboratorium, instrumentrom
Plassering: 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse
RFP status Unik
Sist endret Erichsen, Andreas, 6. july 2023 14:38


Koding


Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D3_AM_ARK_00_Innvendig_03-03M_LKS


Romforklaring mikrobiologi


Romkonfigurasjon L0000:----:--


Dato synkronisert fra
modell


09.11.2023 17:46:58


Arealer


Programmert 15,00
Prosjektert 17,74
Høyde 0
Omkrets: 0


Grupper / Klassifiseringer / Status


Prosjekteringsområde 03.02


Prosjekteringsområde -
Team


Team 5


Bygg D2 - Bygg D2


Plan 03 - Plan 03


Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)


3.4 - Laboratoriemedisin


Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)


085.47 - Laboratorium,
maskinrom


MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept


Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning


Beskrivelse


Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Rom for støyende utstyr.
Kortvarige arbeidsoperasjoner ved instrumentene.


Personbelastning (underlag for
møblering og areal)


Verdi Spesifikasjon


Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass


Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon


Nærhet/avstand l andre
funksjoner


Uorming/bygg


Vegger Verdi Spesifikasjon


Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn


Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon


Glassfelt i vegg l andre rom


Vinduer og Dører


Dører Verdi Spesifikasjon


Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner


Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon


Dagslys
Ikke vindu


Blending


Elkra


Belysning Verdi Spesifikasjon


Spesielle krav
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Notat

Normalt 1 persMaks 3 pers
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Notat

Glass i dørAutomatisk åpningMin 1 m bredde







Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.01.059


IKT


Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon


Pasientsignalanlegg


Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon


Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede


Automasjon og sikkerhet


Automasjon Verdi Spesifikasjon


Deteksjon, spesifiser


Vann og sanitær


Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon


Tilkobling renset vann


Avløp Verdi Spesifikasjon


Avløp i gulv


Sanitær Verdi Spesifikasjon


Håndvask
Øyedusj
Nøddusj


Varme, venlasjon og inneklima


Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon


Spesiell romtemperatur
Lufukghet


Venlasjon Verdi Spesifikasjon


Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer


0


Spesielle krav l trykk


Gasser


Inn l rommet Verdi Spesifikasjon


Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0


Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon


Gassutløp fra sug 0


HMS


Avfall Verdi Spesifikasjon


Spesialbehandling av avfall


Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon


Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Notat

Mulighet for fremtidig tilkobling til sentralt gassanlegg



uxbrkc

Notat

Spesielle rengjøringsmidler og metoder







Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.01.060


Romnavn Instrumentrom
Plassering: 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse
RFP status Unik
Sist endret Erichsen, Andreas, 6. july 2023 14:38


Koding


Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D3_AM_ARK_00_Innvendig_03-03M_LKS


Romforklaring Blodutlevering


Romkonfigurasjon L0000:----:--


Dato synkronisert fra
modell


09.11.2023 17:46:59


Arealer


Programmert 15,00
Prosjektert 13,27
Høyde 0
Omkrets: 0


Grupper / Klassifiseringer / Status


Prosjekteringsområde 03.02


Prosjekteringsområde -
Team


Team 5


Bygg D2 - Bygg D2


Plan 03 - Plan 03


Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)


3.4 - Laboratoriemedisin


Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)


085.47 - Laboratorium,
maskinrom


MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept


Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning


Beskrivelse


Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Rom for støyende utstyr.
Kortvarige arbeidsoperasjoner ved instrumentene.


Personbelastning (underlag for
møblering og areal)


Verdi Spesifikasjon


Personer, normalt 1
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass


Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon


Nærhet/avstand l andre
funksjoner


Uorming/bygg


Vegger Verdi Spesifikasjon


Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn


Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon


Glassfelt i vegg l andre rom


Vinduer og Dører


Dører Verdi Spesifikasjon


Spesielle krav l døråpning Inntransport av utstyr
Glass i dør
Automask døråpner


Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon


Dagslys
Ikke vindu


Blending


Elkra


Belysning Verdi Spesifikasjon


Spesielle krav
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Notat

Ønsker glassfelt (halv vegg) mellom instrumentrommet/utleveringsrommet



uxbrkc

Notat

Ønsker glass i dør







Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.01.060


IKT


Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon


Pasientsignalanlegg


Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon


Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede


Automasjon og sikkerhet


Automasjon Verdi Spesifikasjon


Deteksjon, spesifiser


Vann og sanitær


Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon


Tilkobling renset vann


Avløp Verdi Spesifikasjon


Avløp i gulv


Sanitær Verdi Spesifikasjon


Håndvask
Øyedusj
Nøddusj


Varme, venlasjon og inneklima


Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon


Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 22 Sensive
reagenser
l
utstyr.


Lufukghet


Venlasjon Verdi Spesifikasjon


Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer


0


Spesielle krav l trykk


Gasser


Inn l rommet Verdi Spesifikasjon


Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0


Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon


Gassutløp fra sug 0
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Notat

Kum i arbeidsbenk. Avløp til kum og instrumenter







Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.01.060


HMS


Avfall Verdi Spesifikasjon


Spesialbehandling av avfall Gule risikoavfallsbokser


Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon


Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder


sne.louise.johannessen@nosyko.no, 10. november 2023


10:16


Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 29







Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.02.022


Romnavn Prøvetaking
Plassering: 10 - Laboratoriemedisin / 02 - Prøvetaking
RFP status Avledet fra SRF.120.00
Sist endret Grannes, Elisabeth, 25. october 2023 20:32


Koding


Prosj. romnr:
Bruksromnr
Romforklaring spesielle prosedyrer, barn


Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS


Dato synkronisert fra
modell


09.11.2023 17:41:15


Romkonfigurasjon BR---:T---:--


Arealer


Programmert 15,00
Prosjektert 18,98
Høyde 0
Omkrets: 0


Grupper / Klassifiseringer / Status


Forprosjekt akvitet B 10 Laboratoriemedisin


PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH


NRH -
prosjekteringsgruppe


Prosjekteringsområde 01.03


Prosjekteringsområde -
Team


Team 4


Bygg D2 - Bygg D2


Plan 01 - Plan 01


Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)


3.4 - Laboratoriemedisin


Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)


120 - Prøvetaking


MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept


Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning


Beskrivelse


Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Blodprøvetaking. Det må være mulig med lkomst l pasient fra begge sider.
Arbeidsplass med mulighet for å skrive ut papirer/ekeer
Oppbevaring av prøvemateriell.
Skjermingsmulighet mellom pasient og personell av smiehensyn.


Personbelastning (underlag for
møblering og areal)


Verdi Spesifikasjon


Personer, normalt 2
Bruksd, normalt 07 l 22 7 d/u
Personer, maksimalt 3
Varig arbeidsplass


Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon


Nærhet/avstand l andre
funksjoner


Forsendingssystem for blodprøver l analysering lab


Uorming/bygg


Vegger Verdi Spesifikasjon


Gjennomskk/luke l andre rom
Skjerming mot innsyn


Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon


Glassfelt i vegg l andre rom


Vinduer og Dører


Dører Verdi Spesifikasjon


Spesielle krav l døråpning
Glass i dør  *
Automask døråpner  *


Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon


Dagslys
Ikke vindu


Blending
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Notat

Mindre glassfelt i øvre del av dør. 







Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.02.022


Elkra


Belysning Verdi Spesifikasjon


Spesielle krav


IKT


Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon


Pasientsignalanlegg 1 Alle funksjoner


Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon


Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede


Automasjon og sikkerhet


Automasjon Verdi Spesifikasjon


Deteksjon, spesifiser


Vann og sanitær


Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon


Tilkobling renset vann


Avløp Verdi Spesifikasjon


Avløp i gulv


Sanitær Verdi Spesifikasjon


Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj


Varme, venlasjon og inneklima


Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon


Spesiell romtemperatur
Lufukghet


Venlasjon Verdi Spesifikasjon


Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer


2


Spesielle krav l trykk


Gasser


Inn l rommet Verdi Spesifikasjon


Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0


Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon


Gassutløp fra sug 1 *
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Notat

Til innkalling av pasient i køordning og merking av hvilket rom pasienten skal gå til



uxbrkc

Notat

Livopan







Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.02.022


HMS


Avfall Verdi Spesifikasjon


Spesialbehandling av avfall


Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon


Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.02.023


Romnavn Laboratorium, prøvetaking
Plassering: 10 - Laboratoriemedisin / 02 - Prøvetaking
RFP status Avledet fra SRF.085.51
Sist endret Kristensen, Ralf, 21. june 2023 09:36


Koding


Prosj. romnr:
Bruksromnr
Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS


Dato synkronisert fra
modell


09.11.2023 17:41:15


Romkonfigurasjon 00000:----:--


Arealer


Programmert 20,00
Prosjektert 22,59
Høyde 0
Omkrets: 0


Grupper / Klassifiseringer / Status


Forprosjekt akvitet B 10 Laboratoriemedisin


PG ansvar
standardomskatalog -
forprosjekase ARH


NRH -
prosjekteringsgruppe


Prosjekteringsområde 01.03


Prosjekteringsområde -
Team


Team 4


Bygg D2 - Bygg D2


Plan 01 - Plan 01


Delfunksjon
(Klassifikasjonsystemet)


3.4 - Laboratoriemedisin


Romnavn
(Klassifikasjonssystemet)


085.01 - Laboratorium,
analyse


MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept


Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning


Beskrivelse


Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Rom for gjennomføring av pasientnære analyser.
Oppbevaring av materiell l prøvetaking
Arbeidsbenk med mulighet for plassering og lading av utstyr


Personbelastning (underlag for
møblering og areal)


Verdi Spesifikasjon


Personer, normalt 1
Bruksd, normalt 00 l 24 7 d/u
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass


Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon


Nærhet/avstand l andre
funksjoner


Det bør være nærhet l rørpost


Uorming/bygg


Vegger Verdi Spesifikasjon


Gjennomskk/luke l andre rom  * Venlert (urin)
gjennomskkskap ut mot
korridor *


Skjerming mot innsyn


Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon


Glassfelt i vegg l andre rom
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Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.02.023


Vinduer og Dører


Dører Verdi Spesifikasjon


Spesielle krav l døråpning
Glass i dør  *
Automask døråpner  *


Vinduer Verdi Spesifikasjon Vinduer Verdi Spesifikasjon


Dagslys
Ikke vindu


Blending


Elkra


Belysning Verdi Spesifikasjon


Spesielle krav


IKT


Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon


Pasientsignalanlegg


Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon


Høyalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede


Automasjon og sikkerhet


Automasjon Verdi Spesifikasjon


Deteksjon, spesifiser


Vann og sanitær


Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon


Tilkobling renset vann


Avløp Verdi Spesifikasjon


Avløp i gulv


Sanitær Verdi Spesifikasjon


Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj


Varme, venlasjon og inneklima


Varme, kjøling, lufukghet Verdi Spesifikasjon


Spesiell romtemperatur
Lufukghet


Venlasjon Verdi Spesifikasjon


Gj.sni ant pers i rommet over 2
mer


1


Spesielle krav l trykk


sne.louise.johannessen@nosyko.no, 10. november 2023


10:16


Skrevet ut fra dRofus © 2002-2023 dRofus AS Side: 34



uxbrkc

Notat

Rikelig med stikkontakter og IKT-punkter til PNA-utstyr







Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye


Aker og Nye Rikshospitalet


Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker


Romfunksjonsnr: 10.02.023


Gasser


Inn l rommet Verdi Spesifikasjon


Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, (800 kPa) 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0


Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon


Gassutløp fra sug 0


HMS


Avfall Verdi Spesifikasjon


Spesialbehandling av avfall


Rengjøring Verdi Spesifikasjon Rengjøring Verdi Spesifikasjon


Spesielle rengjøringsmidler
Spesielle rengjøringsmetoder
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